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Partiendo de la motivación de buscar medios que permitan el ahorro de 
energía tanto por el aspecto económico como el ecológico se desarrolló este 
trabajo el cual pretende diseñar un controlador predictivo basado en modelo 
(CPBM) para controlar un generador de vapor de tubos de agua de forma 
más efectiva y eficiente que los sistemas actuales 
Para este fin se realizó una revisión del estado del arte de los generadores 
de vapor y de sus sistemas de control donde se identificaron las principales 
variables a controlar. Debido al bajo desempeño de estos sistemas de 
control se propuso, luego de un análisis previo, el uso de un controlador 
predictivo basado en modelo para su aplicación en el generador de vapor. 
Para lograr este objetivo se estudió un modelo matemático no lineal 
multivariable de un generador de vapor reportado en la literatura, el cual 
posteriormente se utilizó para realizar la simulación de la planta real. Luego 
para el diseño del controlador se utilizó el modelo linealizado con el fin de 
aligerar cálculos.  
El diseño del controlador multivariable está basado en un controlador 
predictivo que es computacionalmente más eficiente que el controlador 
predictivo convencional. Para la aplicación de este controlador se 
consideraron restricciones en la señal de control y durante las pruebas 
simuladas en Matlab/Simulink se le introdujo señales ruidosas y 
perturbaciones alcanzando buenos resultados en eficiencia energética y de 
control superando al sistema actual basado en controladores PID.  
Finalmente se propuso la implementación práctica del controlador haciendo 
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En la producción de energía a nivel mundial existen diversos medios para su 
producción; siendo la energía eléctrica el tipo de energía con mayor 
producción e importancia para el mundo actual existe gran interés en 
mejorar la eficiencia de los procesos industriales implicados. Actualmente, 
debido a la crisis energética y al impacto de la actividad industrial en el 
medio ambiente resulta necesario realizar un uso eficiente de los recursos 
energéticos disponibles y a su vez reducir el efecto negativo de los procesos 
industriales en el medio ambiente. Entre los procesos industriales que 
consumen una elevada cantidad de combustible y que más contaminan el 
medio ambiente se encuentran los generadores de vapor de tubos de agua, 
utilizados en la generación de energía eléctrica. Es por ello que las 
soluciones técnicas encaminadas a aumentar la eficiencia energética, así 
como reducir el impacto medio ambiental de este tipo de plantas, presenta 
una significativa importancia. 
Los generadores de vapor de tubos de agua es uno de los dos tipos de 
generadores de vapor existentes según su clasificación general. Estos 
generadores de vapor o calderas se caracterizan por transportar el agua a 
través de unos tubos lo cuales son calentados externamente por los gases 
producidos por la combustión. La gran capacidad que tienen estas máquinas 
para generar vapor las hace apropiadas para su uso en centrales 
termoeléctricas y en efecto son frecuentemente usadas para este fin.  
La operación de los generadores de vapor demanda el control de muchas 
variables, que sin la debida atención, puede mermar grandemente la 
eficiencia del proceso e incluso puede llegar a producir graves daños que 
pueden ocasionar pérdidas materiales y/o humanas. Debido a esto 
actualmente el control de los generadores de vapor se realiza con ayuda de 
controladores PID los cuales logran el objetivo de mantener los niveles 
requeridos de las variables y además permiten operar en un nivel que es, 
hasta cierto punto, seguro. Sin embargo su eficacia se ve empañada por su 
eficiencia, pues para llegar a controlar el generador de vapor la respuesta 
del proceso pasa previamente por una transición que presenta oscilaciones y 
dinámica inversa, lo cual viene traducido en un consumo de combustible 
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mayor respecto a una respuesta sin estos efectos.  El hecho de que estos 
efectos no puedan ser controlados por un controlador PID de manera 
eficiente da una pista de la relación existente entre las variables controladas 
y manipuladas del generador de vapor. Ciertamente numerosos estudios han 
tratado de modelar el comportamiento dinámico del generador de vapor de 
tubos de agua y se ha encontrado que este proceso presenta acoplamiento 
entre sus variables por lo que no es de extrañar que el control con PID no 
sea muy eficiente. 
Una solución a este problema ya se viene publicando en la literatura 
especializada desde hace varios años. Clasificado como una estrategia de 
control avanzado, el control predictivo basado en modelo busca dar solución 
a varios problemas presentes en los procesos industriales tales como la 
reducción del efecto del retardo de tiempo, el acoplamiento de las variables, 
etc. La aplicación de esta estrategia de control en un generador de vapor de 
tubos de agua es el tema de estudio de este trabajo por lo que los objetivos 
de la tesis se enfocan en el diseño del controlador predictivo multivariable de 
las principales variables de un generador de vapor de tubos de agua. Para 
lograr este fin es necesario lograr lo siguiente: 
 Estudiar el modelo matemático multivariable del comportamiento 
dinámico de las principales variables de un generador de vapor de 
tubos de agua. 
 Diseñar un controlador predictivo multivariable del generador de 
vapor. 
 Evaluar y comparar el desempeño del controlador diseñado respecto 
al control mediante PID y su resultado final en la eficiencia energética 
de la planta. 
 Desarrollar una propuesta de implementación práctica del sistema 
diseñado basada en computadora. 
En base a lo anterior, este trabajo comprende 4 capítulos cuyos contenidos 
se describen a continuación: 
En el capítulo 1 de este trabajo se presenta el estado del arte de los 
sistemas de control de generadores de vapor, donde se describe el 
funcionamiento de los generadores de vapor identificando algunas de sus 
variables de control. Luego se describen los sistemas actuales de control de 
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estos equipos haciendo un análisis del desempeño actual y las posibles 
mejoras. Finalmente se establecen los objetivos de la tesis. 
En el capítulo 2 se estudia el modelo matemático no lineal multivariable del 
generador de vapor identificando las principales variables de control y la 
relación entre estas. Se linealiza el modelo para su uso en el diseño del 
controlador predictivo. 
En el capítulo 3 se realiza el diseño del controlador predictivo multivariable 
para el control del generador de vapor, describiéndose primero el algoritmo y 
la base teórica del controlador. Luego se implementa la estrategia de control 
en Simulink para su posterior simulación. 
En el capítulo 4 se propone la implementación práctica del controlador 
diseñado, primero haciendo una comparación cuantitativa con un controlador 
PID. Luego se eligen los instrumentos necesarios y se presenta el diagrama 
de conexión de los sensores, actuadores y controlador. Finalmente se 







CAPITULO 1. ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE 




En el mundo actual el uso de la tecnología está presente en el día a día 
de las personas desde la presencia de aparatos eléctricos en los hogares 
hasta los complejos sistemas que hacen más productivas a las industrias. 
La gran mayoría de estas tecnologías dependen de la electricidad como 
fuente de energía. Es por ello que es muy importante el uso y producción 
eficiente de esta fuente de energía. Como ejemplo, en los Estados 
Unidos se usa un 10% más de energía que lo que se usaba en 1973 pero 
debe considerarse que hay más de 20 millones de casas y 50 millones de 
vehículos adicionales, además que su producto bruto interno es 50% 
mayor (Woodruff et al. 2004). 
En el mundo las fuentes de generación de electricidad siguen siendo 
lideradas por los combustibles fósiles: carbón (31%), petróleo (36%), gas 
natural (25%) seguidos por las fuentes nucleares (6%) y las fuentes 
hidráulicas (3%) (Swedish Energy Agency 2010). Esto quiere decir que 
los combustibles fósiles combinados representan el 92% del suministro 
energético mundial. El medio por el cual este recurso energético es 
convertido a electricidad es mediante las plantas termoeléctricas; las 
cuales tienen una eficiencia energética cercana al 43% para plantas de 
carbón y petróleo. A pesar de esto las plantas termoeléctricas 
alimentadas por carbón y petróleo siguen siendo uno de los medios más 
populares de generación de energía debido a que son las más baratas de 
construir.  
En el Perú las estadísticas de generación energética dan como principal 
fuente a la energía hidráulica (56%) seguida por la energía térmica (44%) 
(MINEM 2010). Es por ello que la eficiencia en la producción de energía 
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mediante combustibles fósiles en las plantas termoeléctricas toma 
prioridad. En estas plantas uno de los principales componentes es el 
generador de vapor por lo que el objetivo de mejorar la eficiencia se 
suele enfocar en este componente. Para conseguir un aumento de 
eficiencia en el generador de vapor, no solo debemos enfocarnos en el 
mejor uso del combustible, sino también a reducir el impacto ambiental 
pues es conocido el efecto nocivo de los productos de la combustión en 
el medio ambiente. Este último efecto es uno de los principales 
inconvenientes en la generación de vapor.  
Finalmente la aplicación de estrategias de control que resulten en un uso 
eficiente de los combustibles originará menores gases de invernadero 
liberados a la atmosfera, por lo que las  investigaciones en este ámbito 
permiten obtener un ahorro económico y un menor impacto ambiental. 
1.2. Estado del arte de los generadores de vapor de tubos de agua 
Como una de las soluciones para mejorar la eficiencia de un generador 
de vapor se plantea mejorar su sistema de control usando las últimas 
estrategias de control disponibles y para ello se hará un breve estudio 
del estado del arte de los generadores de vapor.  
Las calderas o generadores de vapor actualmente tiene dos diseños 
básicos: generadores de vapor de tubos de fuego o pirotubulares y 
generadores de vapor de tubos de agua o acuotubulares como se puede 
ver en las Fig. 1.1 y Fig. 1.2 respectivamente. 
Los generadores de vapor de tubos de fuego son llamadas así porque 
los productos de la combustión pasan a través de tubos que están 
rodeados por agua. Este tipo de generadores de vapor se encuentran en 
la mayoría de plantas industriales donde la demanda de vapor saturado 
es menor a 50,000 lb/h y la presión menor a 350 psig. Aunque tienen la 
ventaja de responder adecuadamente a demandas cambiantes, su 










Fig. 1.2. Generador de vapor de tubos de agua  (Cleaver Brooks 2012) 
 
Los generadores de vapor de tubos de agua son aquellas en donde los 
productos de la combustión pasan alrededor de los tubos que contienen 
agua. Los tubos están interconectados a canales comunes de agua y 
una salida de vapor. Este generador de vapor provee vapor a presiones 
de cerca de 150 psig. Las unidades pequeñas (1000 a 10,000 lb/h de 
vapor) operan a bajo voltaje, mientras que las unidades más grandes 
(7000 a 100,000 lb/h de vapor) operan a 13,800 V. Estas unidades 
9encuentran aplicación en instituciones educacionales, edificios de 
oficinas, hospitales y plantas de procesamiento. Una vista del interior de 
este tipo de generador de vapor se puede ver en la Fig. 1.3. 
 
 
Fig. 1.3. Vista esquemática de un generador de vapor de tubos de agua. (Wikimedia 
Commons 2013) 
Los generadores de vapor de tubos de agua requieren configuraciones 
elaboradas y costos iniciales generalmente mayores que los 
generadores de vapor de tubos de fuego en un rango de capacidades 
similares. Sin embargo, cuando se requieren grandes presiones y altas 
temperaturas de vapor se escogen los generadores de vapor de tubos 
de agua. Estos son los que actualmente se usan en la mayoría de 
centrales termoeléctricas. 
Los componentes básicos de un generador de vapor de tubos de agua 
son el horno, donde el aire y el combustible se combinan y queman para 
producir gases de combustión; y un sistema de tubos de agua, cuyo 
contenido es calentado por el proceso de combustión. Los tubos están 
conectados al domo de vapor, donde el líquido y el vapor son separados 
y el vapor de agua generado es retirado. Los generadores de vapor 
actuales vienen frecuentemente provistos de unos sistemas auxiliares 
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que mejoran la eficiencia al tratar de utilizar el calor que aún mantienen 
los gases de combustión luego de pasar por los tubos de agua. El calor 
reutilizado se utiliza para sobrecalentar el vapor que sale del domo 
superior, calentar el agua antes del ingreso al domo y calentar el aire 
para la combustión. Los sistemas auxiliares que realizan ese intercambio 
de calor son el sobrecalentador, el economizador y el calentador de aire 
respectivamente.  
La carga de un generador de vapor se refiere a la cantidad de vapor 
demandado. El equipo y el sistema de control frecuentemente deben ser 
capaces de satisfacer cambios rápidos en esta carga. Estos cambios 
pueden ser resultado de requerimientos de procesos súbitos, cambios 
en la demanda de vapor, etc. Aunque la carga puede mantenerse 
constante durante largos periodos de tiempo, el generador de vapor 
debe tener la suficiente flexibilidad para hacer frente a estos cambios en 
las variables del sistema y también la capacidad de entregar la mejor 
eficiencia ante cualquier carga demandada. 
La eficiencia de un generador de vapor se define como la razón entre el 
calor transferido al agua (vapor) y el calor suministrado por el 
combustible. La eficiencia de los generadores de vapor raramente 
excede el 90% o están por debajo del 60%. Esta tiene la tendencia a 
variar con el diseño estructural así como también con la carga de 
trabajo. La eficiencia tiene un gran impacto económico, un 1% de 
perdida en eficiencia en un generador de vapor de 100,000 lb/hr (45,360 
kg/hr) incrementa su costo operativo en cerca de 20,000 dólares 
americanos. Una perdida así, puede ser resultado de un incremento de 
2% en el oxígeno suministrado o de un aumento de 28°C en la 
temperatura de salida de los gases de escape (Lipták 2006). 
Los grandes factores que afectan la eficiencia de los generadores de 
vapor son las superficies de transferencia de calor y las condiciones de 
ajuste en la combustión. Es este último el que se puede manipular con 
controladores y el que mediante un uso eficiente tiene impacto en la 




1.3. Estado del arte de los sistemas de control de generadores de vapor 
de tubos de agua. 
Para el control de los generadores de vapor generalmente se consideran 
como variables de entrada o variables manipuladas al flujo de aire, 
combustible y el flujo de agua; y como variables de salida o variables 
controladas la presión de vapor y el nivel de agua en el domo superior. 
Con esto en cuenta, existen en el mercado varias soluciones que 
comprenden sensores de presión, sensor de nivel, controladores de aire/ 
combustible, etc. 
El flujo de combustible es la variable manipulada más frecuentemente 
usada para controlar la presión (Lipták 2006). Es por ello que en la 
actualidad uno de los lazos de control se realiza entre estas variables. 
Es de notar, sin embargo, que el control de la presión no solo involucra 
la manipulación del flujo de combustible sino también la salida de calor 
del generador de vapor. El flujo de vapor representa el mayor porcentaje 
de salida de calor del generador por lo que cambios en la demanda 
afectan significativamente el control de la presión. Para ello se utiliza un 
compensador feedforward que sirve para disminuir el efecto de las 
perturbaciones por cambios en la demanda (Fig. 1.4).  
Otro tipo de perturbación que se observa frecuentemente es cuando 
existen perturbaciones en el flujo de agua para el sistema de control de 
nivel. La solución para esto es controlar el flujo con un controlador de 
flujo que es interno al lazo de control principal de nivel, el cual 
comúnmente se le llama sistema de control en cascada (Fig. 1.5). Por 
otro lado el flujo de aire es controlado a partir del control del flujo de 






Fig. 1.4. Sistema de control con compensador feedforward 
 
Fig. 1.5. Sistema de control en cascada 
 
Para grandes generadores de vapor es deseable que existan 
restricciones en la manera en que se provee el flujo de aire y 
combustible, ya que la variación de una variable depende de otra 
pueden existir momentos al inicio de la regulación en que la relación 
aire/ combustible no es la ideal, lo que puede ocasionar una mala 
combustión o incluso situaciones que implican riesgo de accidentes. 
Como solución actualmente se utiliza un sistema llamado sistema de 
combustión de límites cruzados cuyo fin es limitar el combustible según 
el flujo de aire disponible.  
En relación al control del nivel, este se realiza manipulando el flujo de 
agua. Para grandes generadores de vapor es frecuente el uso de 3 
señales para alcanzar un desempeño aceptable. Las señales medidas 
son el nivel de agua, el flujo de vapor y el flujo de agua. Esto es así con 
el fin de controlar el agua, reducir las perturbaciones por la demanda de 
vapor y reducir las perturbaciones por el flujo de agua respectivamente.  
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Actualmente los controladores usados para el control de los lazos de 
control antes descritos son los controladores PID. Sin embargo debido al 
comportamiento dinámico complejo del generador de vapor se produce 
un desempeño mediocre, pues este controlador no considera las demás 
variables que afectan la dinámica del proceso. Esto con el añadido de 
cambios rápidos en las variables del proceso, afectados por el retardo de 
tiempo característico de los generadores de vapor, perjudican bastante 
su eficiencia.  
Por ejemplo, en el control de la relación aire/combustible el 
comportamiento dinámico de la planta exige cambios rápidos en la carga 
que un PID no puede manejar; algunos proveedores tratan de paliar este 
problema usando actuadores para el aire el doble de rápidos que el 
actuador para el combustible aumentando de esta manera los costos 
pero no logrando una buena eficiencia (Lipták 2006). Existen también 
problemas con el sistema de control basado en 3 señales pues tiene la 
desventaja de que el ajuste de los controladores es más difícil a medida 
que cambia la referencia y otros parámetros. Las limitaciones de estos 
sistemas se traducen en un uso ineficiente del combustible que deriva en 
mayores costes y mayor cantidad de gases contaminantes a la 
atmosfera. 
Localmente en el Perú, el control de los generadores de vapor se realiza 
principalmente de forma manual por un operario, utilizando elementos de 
seguridad que previenen que las variables del proceso excedan 
magnitudes peligrosas. Existe cierto grado de automatización en los 
generadores de vapor, encontrándose que los controles ON/OFF 
mediante PLC son populares en el control de varios sistemas del 
generador de vapor como por ejemplo el sistema de alimentación de 
agua. Así también se tiene un sistema de modulación de la llama que se 
hace variando la entrada de aire a través de un motor llamado modutrol 
(Ver Fig. 1.6) que genera dos estados llamados de “alto fuego” y de “bajo 




Fig. 1.6. Motor modutrol para el control de la entrada de aire. (Honeywell, Inc.) 
Aparte de estos sistemas de control se tienen elementos de seguridad 
como presostatos y switch de corte de nivel alto y bajo de agua que 
apagan el sistema ante niveles peligrosos de alguna de las variables. 
Una solución aportada por algunos proveedores es el llamado control 
Pressuretrol  (Ver Fig. 1.7) que es un controlador de presión que ofrece 




Fig. 1.7. Pressuretrol para el control de la presión. (Honeywell, Inc.) 
Según un estudio publicado en el sitio web del fondo nacional del 
ambiente Perú FONAM (MITINCI s.f.) el control de los generadores en 
Perú se basa en el control de la presión y el nivel de agua. El control de 
la presión, dependiendo de la capacidad del equipo, puede ser todo - 
nada (Demanda < 400KW), todo – poco – nada  (Demanda < 1000KW) o 
del tipo modulante (Demanda > 1000KW). Solo en algunos generadores 
de vapor se hace uso de un analizador de oxígeno para regular la 
relación de aire – combustible.  
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Como conclusión se observa que el estado del arte de los sistemas de 
control de generadores de vapor de tubos de agua se basa en sistemas 
con lazos de control independientes y que no ofrecen una solución 
basada en el conocimiento del comportamiento dinámico del proceso. 
Tanto Lipták (2006) como Love (2007) señalan a estos sistemas como 
los más usados, por lo que el actual sistema de control basado en 
controladores PID y con compensadores feedforward será la referencia 
para hacer un estudio comparativo en el capítulo 4 de esta tesis.  
1.4. Estado del arte de los controladores CPBM 
Como solución al problema de las limitaciones de los controladores 
convencionales cuando la planta tiene un comportamiento con dinámica 
compleja; se han desarrollado estrategias de control avanzadas, siendo 
una de las más populares el control predictivo basado en modelo 
(CPBM) o MPC por sus siglas en inglés. Esta estrategia que data del 
año 1970 comenzó a usarse industrialmente en la década de 1980 con 
el nombre de IDCOM (Richalet et al. 1978) y DMC (Cutler & Ramaker 
1980). Los algoritmos IDCOM y CPBM representaron las primeras 
generaciones de la tecnología CPBM. En general el CPBM es una 
familia de controladores en donde se usa directamente un modelo 
explícito de la planta para predecir su comportamiento futuro y como 
resultado aplicar una acción de control correctiva que permita alcanzar lo 
mejor posible el objetivo deseado.  
La estrategia de control se basa en hallar las salidas futuras de la planta 
basado en un modelo interno. Las salidas predichas y(t + k | t) para k = 
1, 2, 3… N; donde la notación quiere decir el valor de la salida en el 
instante t + k calculado con la información disponible en el instante t. 
Esto se calcula a partir de la señal futura u(t + k| t) para k=0,1,2… N-1, 
que serán calculadas por el sistema de control. Un diagrama 




Fig. 1.8. Estrategia del CPBM (Camacho & Bordons 2007) 
El conjunto de señales futuras se calcula de tal manera que se optimice 
el seguimiento a una trayectoria de referencia interna w(t + k) que 
generalmente se escoge como una aproximación cercana al setpoint 
para no generar valores alto en la señal de control. El problema de 
optimización consiste en minimizar el error cuadrático entre la señal de 
salida y la trayectoria de referencia. La señal de control resultante del 
cálculo u(t | t) es enviada a la planta. Entiéndase entonces que las 
demás señales de control calculadas son descartadas, debido a que al 
pasar al siguiente periodo de muestreo ya se encuentra disponible la 
salida y(t +1) con lo cual se repite todo el cálculo. El diagrama de 
bloques con la estructura básica del CPBM se muestra en la figura 1.7. 
 
Fig. 1.9. Estructura básica del CPBM. Adaptado de Camacho & Bordons (2007) 
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Se usa un modelo de la planta para predecir las salidas futuras. El 
modelo se genera a partir de las señales de entrada y salida pasadas de 
la planta y a partir de las señales futuras que arroja el optimizador. Este 
sistema es análogo a la estrategia de control usada para conducir un 
vehículo donde el conductor observa la trayectoria en un horizonte finito 
de tiempo y teniendo en mente el comportamiento dinámico del vehículo 
le aplica una señal de control para anticiparse al camino que está por 
venir. 
Hay muchas aplicaciones del CPBM que han sido implementadas con 
éxito actualmente, no solo en la industria de procesos sino también para 
aplicaciones de control tan diversas como manipuladores de robot y 
anestesia clínica. Aplicaciones en la industria cementera, torres de 
secado, brazos robóticos, columnas de destilación, generadores de 
vapor y servos son otros campos donde se ha empleado el CPBM. El 
buen desempeño de estas aplicaciones muestra la capacidad del CPBM 
de lograr un sistema de control de alta eficiencia capaz de operar 
durante largo tiempo sin intervención humana (Camacho & Bordons 
2007). Hoy por hoy es la estrategia con más amplio uso para 
aplicaciones industriales, cuyas principales ventajas son las siguientes: 
- Es fácil de comprender por personal que tenga conocimiento limitado 
en control debido a que los conceptos de este controlador son muy 
intuitivos y también la sintonización es relativamente sencilla. 
- Se puede usar para controlar gran variedad de procesos, desde 
aquello con dinámica sencilla hasta los más complejos incluyendo 
sistemas con tiempos de retardo prolongados y sistemas inestables o 
con fase no mínima. 
- Facilidad para tratar sistemas multivariables 
- Posee compensación intrínseca para tiempos muertos 
- Introduce el control feedforward de manera natural para compensar 
las perturbaciones medibles. 
- El controlador es fácil de implementar. 
- El tema de las restricciones es conceptualmente simple y estos 
pueden ser incluidos sistemáticamente durante el proceso de diseño. 
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- Es muy útil cuando se conocen la ruta de referencia. 
Entre sus desventajas se tiene que aunque la ley de control es fácil de 
implementar y requiere poco poder de computo, su derivación es de 
mayor complejidad que la del PID. Cuando la dinámica del sistema 
cambia los cálculos han de computarse por cada periodo de muestreo y 
esta carga computacional aumenta considerablemente cuando se 
consideran restricciones.  
La principal desventaja de esta estrategia es la necesidad de disponer de 
un modelo aceptable del proceso. Es por ello que la obtención del 
modelo afecta en gran medida el desempeño del controlador. Por esta 
razón se debe precisar gran importancia al desarrollo del modelo 
matemático. Desafortunadamente, la mayoría de controladores CPBM 
industriales usan modelos dinámicos empíricos obtenidos con datos de 
pruebas. Mejoras en la tecnología de identificación de sistemas 
resultaran en periodos de pruebas más cortos y que por tanto tendrán 
gran impacto positivo para la industria. 
La investigación en modelos matemáticos analíticos para generadores de 
vapor es amplia, encontrándose modelos de alto orden y no lineales pero 
que no son aplicables a todos los generadores de vapor por requerir 
información que en varios casos no se tiene. Existen otros modelos 
también basados en algoritmos recursivos con mínimos cuadrados pero 
que solo aplican para sistemas específicos, quedando entonces mucho 
campo para investigación en este tema (Pellegrinetti & Bentsman 1996).  
Lee (2011) describe una completa revisión de la historia del CPBM 
durante las últimas 3 décadas. Lee divide el desarrollo del CPBM en 
décadas, la primera década se caracterizó por el gran éxito que tuvo el 
CPBM en la industria al mejorar sustancialmente el desempeño sobre 
todo en refinerías, sin embargo, la teoría base no se encontraba del todo 
desarrollada. En la siguiente década (1990 – 2000) se produjo la 
maduración de la teoría y finalmente la última década se caracterizó por 
la diversificación del CPBM rápido, que es el método por el cual se 
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pretende resolver el problema de controlar sistemas que requieren 
frecuencias de muestreo altas. 
En el artículo de Xi et al. (2013) se detalla el estado y los retos de 
investigación de la estrategia de control CPBM. Xi et al. explican que a 
pesar de que el CPBM se ha aplicado con éxito alrededor del mundo, 
todavía sufre de ciertas limitaciones como el problema del CPBM 
aplicado a sistemas con dinámica rápida y su aplicación solo a procesos 
lineales o cuasi lineales.. 
A pesar de las desventajas antes descritas el CPBM es uno de los 
controladores más populares con más de 4600 aplicaciones reportadas y 
que abarcan desde la industria química hasta la de los alimentos, según 
el sondeo desarrollado por Qin y Badgwell en 2003 y cuya demanda ha 
aumentado en los últimos años principalmente en refinerías y 
petroquímicas. Si bien, desde el 2003 no se ha hecho un nuevo análisis 
estadístico del uso del CPBM en la industria, tanto Lee (2011) como Xi et 
al. (2013) concluyen que el uso del CPBM se ha incrementado, además 
el primero califica el CPBM como el método aceptado más efectivo y 
completo para problemas de control con restricciones. 
No debe quedar sin mencionar en este apartado la influencia de las 
investigaciones en estrategias de control aplicadas a generadores de 
vapor como el controlador predictivo generalizado que estudió Hogg y El-
Rabaie (1990), el diseño de controladores PI robustos que estudió Fu 
(2004) o el control predictivo basado en un modelo difuso desarrollado 
por Espinosa et al. (2005). También las investigaciones en técnicas de 
control de orden fraccional, PID adaptativos y de control robusto en H 
infinito son meritorias (Rodríguez 2006), aunque por ahora gozan de 
menos popularidad. 
Como se vio en este capítulo el CPBM es una buena solución para la 
mejora de la eficiencia de un generador de vapor. El estado del arte del 
control en el ámbito nacional se describió en la sección 1.3, donde se 
puede ver que no existe un uso generalizado de un sistema de control 
avanzado en el Perú. Es por ello, que las empresas en nuestro país se 
beneficiarían de estrategias como el CPBM. El CPBM reportaría a la 
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larga la mayor eficiencia en esta aplicación industrial. Esto sumado a la 
automatización del generador de vapor traería como resultado menores 
costos operativos relacionados a un menor consumo de  combustible y 
menor personal a cargo de las operaciones. El control mediante CPBM 
demuestra ser confiable y requiere muy poca intervención humana; por 
otro lado ofrece un aumento en la seguridad durante las operaciones, ya 
que se elimina el factor humano y por ultimo generaría un menor daño 
ambiental. 
1.5. Objetivos de la tesis 
Diseñar un controlador predictivo multivariable para el control efectivo de 
un generador de vapor de tubos de agua que posibilite mejorar la 
eficiencia energética mediante el control de sus principales variables 
(presión del vapor y nivel del agua en el domo superior). Con el fin de 
alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 
- Estudiar el comportamiento dinámico de las principales variables del 
generador de vapor de tubos de agua objeto de estudio utilizando un 
modelo matemático de este equipo reportado en la literatura. 
- Diseñar un controlador predictivo multivariable del generador de vapor 
basado en el modelo antes mencionado. 
- Evaluar y comparar el desempeño del controlador diseñado respecto 
a un sistema de control basado en controladores PID y su resultado 
final en la eficiencia energética de la planta. 
- Desarrollar una propuesta de implementación práctica del controlador 





CAPITULO 2. MODELADO MATEMÁTICO DE UN GENERADOR  
DE VAPOR DE TUBOS DE AGUA 
 
2.1. Introducción 
Los generadores de vapor son máquinas usadas para el empleo de la 
energía calorífica proveniente de los combustibles mediante la 
transferencia de esta energía al agua; esta su vez al absorber esta 
energía pasa a su estado de vapor. Este vapor resultante es utilizado 
para multitud de aplicaciones generalmente para la generación eléctrica 
mediante la transformación: energía calorífica – energía mecánica – 
energía eléctrica o para la transferencia de calor en los procesos 
industriales. 
Dentro de los sistemas de control basados en modelo es muy importante 
el modelo matemático, no siendo los generadores de vapor la excepción. 
Ya que no se puede modelar completamente la dinámica de un sistema 
complejo como el generador de vapor, se debe estudiar cuidadosamente 
la dinámica de este proceso. 
La presión del vapor dentro del generador de vapor constituye uno de los 
parámetros fundamentales a controlar en todo generador de vapor 
debido a que esta garantiza el balance entre el vapor demandado y el 
vapor generado (Rivas et al. 1994). En este capítulo se elaborará el 
modelo matemático de un generador de vapor basado en las leyes 
físicas fundamentales que gobiernan su comportamiento dinámico. Se 
presentará como resultado el modelo matemático no lineal del generador 
de vapor que luego será usado en la simulación del generador real y el 
modelo matemático linealizado para su uso en el diseño del controlador 
predictivo. 
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2.2. Los generadores de vapor de tubos de agua como objeto de control 
El objetivo del generador de vapor es calentar el agua hasta la formación 
del vapor. El estado de las sustancias puras como el agua dependen del 
cambio en su entropía, esta es una propiedad termodinámica que 
representa un indicador del desorden molecular, propiedad que toma 
como valor de referencia 0.01°C (Entropía = cero).  El gráfico para hallar 
el estado del agua en base a su temperatura y entropía puede verse en 
la Fig. 2.1. 
 
Fig. 2.1. Diagrama Temperatura – Entropía para el agua. Adaptado de Çengel & Boles  
(2010) 
El gráfico divide los estados del agua, donde puede verse que la región 
interior de la campana contiene la mezcla líquido – vapor que sucede 
durante el cambio de fase. Es decir en un ambiente con presión 
constante el cambio de fase de líquido a vapor se produce a temperatura 
constante sin importar el calor que se le añada. El vapor en  esta etapa 
de transición se encuentra mezclado con agua en estado líquido, por lo 
que en estos casos se dice que el vapor está húmedo. Ya que esta 
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etapa es un proceso isotérmico el calor proporcionado al sistema para 
llegar al punto de vapor saturado o vapor seco depende de la variación 
de la entropía y de la temperatura, por lo que es fácil deducir que a 
mayor presión el calor entregado para el cambio de fase o calor latente 
es menor que a presiones más bajas. Si seguimos calentado el vapor 
(parte derecha de la campana en la Fig. 2.1.) obtendremos vapor 
sobrecalentado. 
El trabajo del generador de vapor es entonces transformar el agua en 
vapor mediante la adición de calor. La manera más eficiente de hacerlo 
es precisamente a presiones mayores que la atmosférica pues de esta 
manera se necesitará menos calor para conseguir vapor sobrecalentado, 
además tiene la ventaja que así ocupa menos espacio. Idealmente un 
generador de vapor debería incluir: 
- Una construcción simple, materiales conductivos de bajo costo de 
mantenimiento, alta eficiencia y alta disponibilidad. 
- Adecuado espacio para el vapor y el agua y buen sistema de 
circulación del agua. 
- Un horno conductivo que sea eficiente en la combustión y que 
maximice la transferencia de calor. Apto para responder 
adecuadamente a demandas súbitas y condiciones alteradas. 
- Accesibilidad para limpieza y reparación 
Si bien los generadores de vapor se pueden clasificar por el tipo de 
combustible, circulación del agua, contenido de agua, presión en el 
horno y por la transferencia de calor (Annaratone 2008); en general se 
les suele clasificar en dos tipos: generadores de vapor pirotubulares o de 
tubos de fuego y los acuotubulares o de tubos de agua.  
Los generadores de vapor de tubos de agua, materia de estudio de este 
trabajo, se les clasifica por generadores de convección, de radiación y 
de calor desaprovechado. Los generadores por convección más 
comunes son los generadores de 2 domos (Fig. 2.2) cuya estructura más 
usada es la de conectar los diversos componentes al domo superior que 
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está lleno de agua en su parte inferior y de vapor en la sección superior, 




Fig. 2.2. Generador de vapor de tubos de agua. (Babcock & Wilcox, a McDermott 
Company) 
Para comprender el funcionamiento del generador de vapor se describirá 
brevemente los principales componentes del generador de vapor y su 
funcionamiento. El esquema de todo el proceso se puede ver en la  Fig. 
2.3. Uno de los componentes principales del generador de vapor es el 
horno u hogar, lugar donde se produce la combustión y donde el calor es 
transferido a los tubos para calentar el agua. La combustión es 
producida por la mezcla aire – combustible que mediante combustión 
atraviesa el horno y este a su vez transfiere el calor a los tubos de agua 
ascendentes. El agua entra a través del domo superior y viaja corriente 
abajo a través de los tubos verticales con destino al domo inferior, luego 
este fluye hacia arriba por el efecto de la circulación natural debido al 
calor transferido por los gases de combustión. 
La circulación del agua puede ser natural o forzada (usando una bomba) 
como se ve en Fig. 2.4. La circulación depende de la altura del 
generador de vapor, la presión de operación, el calor ingresado y el área 
libre de flujo (Woodruff et al. 2004).  
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Fig. 2.3. Proceso de generación de vapor en un generador de vapor de tubos de agua. 
Adaptado de Leduc (2000) 
 
Fig. 2.4. Circulación de agua en el generador de vapor. (a) Circulación natural. (b) 
Circulación forzada. Adaptado de Woodruff et al. (2004) 
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El vapor saturado que regresa por los tubos ascendentes es captado por 
la parte superior del domo superior. En generadores de vapor de bajas 
presiones la separación del agua con el vapor se logra por gravedad 
manteniendo el domo superior lleno hasta la mitad de agua y la otra 
mitad de vapor. Hoy en día para generadores de vapor de altas 
capacidades existen separadores mecánicos que garantizan la salida de 
vapor seco del domo superior. 
Con el fin de conseguir una mejor eficiencia los generadores de vapor 
tienen sistemas auxiliares para aprovechar el calor de los gases de 
combustión, es así que luego que el vapor saturado abandone el domo 
superior es recirculado en el sobrecalentador (Fig. 2.5). Este equipo 
ofrece una superficie de intercambio de calor para elevar la temperatura 
del vapor saturado y conseguir temperaturas de sobrecalentamiento, 
esto además de aumentar la eficiencia tiene la justificación de evitar que 
la humedad del vapor malogre los álabes de las turbinas para el caso de 
las plantas termoeléctricas. Para altas cargas el sobrecalentador debe 
llevar un atemperador pues un exceso temperatura de 
sobrecalentamiento resulta perjudicial. 
 
Fig. 2.5. Sobrecalentador  con transferencia por radiación y por convección. (Riley 
Power, Inc. a Babcock Power, Inc., company). 
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Otro sistema para mejorar la eficiencia es el economizador (Fig. 2.6), 
equipo que aprovecha también los gases de combustión y los utiliza para 
calentar el suministro de agua al generador de vapor mediante un 
intercambiador de calor con flujo contrapuesto.  
 
Fig. 2.6. Economizador de tubos continuos. (Adaptación, Babcock & Wilcox, a 
McDermott company) 
Un sistema adicional para mejorar la eficiencia es el calentador de aire 
para la combustión, el cual consiste de placas o tubos con gases 
calientes por un lado y aire por el otro. El calor de los gases de 
combustión que salen del generador de vapor o economizador son 
recuperados para calentar el aire que ingresa al quemador. Esto se hace 
para eliminar la humedad, la cual produce corrosión en los elementos 
internos del generador de vapor. 
En plantas generadoras de energía eléctrica y muchas plantas 
industriales, los economizadores y calentadores de aire son usados para 
obtener la máxima eficiencia. Para la planta moderna, las mejoras en 
eficiencia son como siguen: eficiencia del generador de vapor, 74%; 
generador de vapor y economizador, 82%; y generador de vapor, 
economizador y calentador de aire 88% (Woodruff et al 2004). 
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La eficiencia de un generador de vapor se puede computar por el 
método directo e indirecto (Lipták 2006). El método directo utiliza la 
ecuación (2.1) para determinar la eficiencia: 
 
ܧ݂݅ܿ݅݁݊ܿ݅ܽ ൌ ܥ݈ܽ݋ݎ	ݐݎܽ݊ݏ݂݁ݎ݅݀݋	݈ܽ	ܽ݃ݑܽܥ݈ܽ݋ݎ	݁݊ݐݎ݁݃ܽ݀݋	݌݋ݎ	݈݁	ܿ݋ܾ݉ݑݏݐܾ݈݅݁  (2.1) 
dónde: 
ܥ݈ܽ݋ݎ	ݐݎܽ݊ݏ݂݁ݎ݅݀݋	݈ܽ	ܽ݃ݑܽ ൌ ݄௦௔௟ ∗ ሶ݉ ௦௔௟ െ ݄௘௡௧ ∗ ሶ݉ ௘௡௧ 
ܥ݈ܽ݋ݎ	݁݊ݐݎ݁݃ܽ݀݋	݌݋ݎ	݈݁	ܿ݋ܾ݉ݑݏݐܾ݈݅݁ ൌ ܲܥܵ ∗ ሶ݉ ௖௢௠௕ 
݄௦௔௟ ൌ Entalpía especifica del vapor a la salida 
݄௘௡௧ ൌ Entalpía especifica del vapor a la entrada 
ሶ݉ ௦௔௟ ൌ Flujo másico de vapor a la salida 
ሶ݉ ௘௡௧ ൌ Flujo másico de vapor a la entrada 
ܲܥܵ ൌ Poder calorífico superior del combustible 
ሶ݉ ௖௢௠௕ ൌ Flujo másico de ingreso de combustible 
El método indirecto requiere un análisis del combustible, ceniza y gas 
para hacer una contabilidad de todas las pérdidas de calor, sustraer el 
poder calorífico superior del combustible y dividir el resultado entre el 
poder calorífico superior. Si bien el método indirecto es más preciso, las 
mediciones son más difíciles de hacer, por lo que para el presente 
trabajo se medirá la eficiencia usando el método directo. 
Para el control de los generadores de vapor es necesario identificar las 
variables que afectan el proceso de generación de vapor. Las variables 
que se suelen medir en un generador de vapor se muestran bajo la 
norma ANSI/ISA 5.1 en la Fig. 2.7. Normalmente los requisitos de control 
de un generador de vapor son los de mantener la presión dentro del 
േ1% de la presión deseada; la relación aire combustible dentro del േ2% 
del exceso de aire (േ0.4%	del exceso de oxigeno), basado en la curva 
de carga deseada versus exceso de aire; el nivel de agua en el domo 
superior dentro de േ1 in del nivel deseado; y la temperatura del vapor 
dentro del േ10°ܨ(5.6°C) de la temperatura deseada. Adicionalmente la 
eficiencia debería ser monitoreada dentro del േ1% (Lipták 2006). Para 
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cumplir con estos requisitos es necesario instalar sensores precisos y 
asegurarnos que la carga no cambie más de 10 – 35% de la escala 
completa por minuto. 
 
Fig. 2.7. Instrumentos principales para generadores de vapor. Adaptado de Lipták 
(2006) 
Aparte de los sensores para el control del generador de vapor estos 
deben llevar elementos de seguridad para prevenir valores excesivos en 
algunos de los parámetros, usualmente llevan los siguientes elementos: 
- Enclavamiento por purga: Previene que el combustible sea admitido 
en el horno cuando la llama está apagada hasta que se purgue el aire 
del horno. 
- Enclavamiento del ventilador: El suministro de combustible se detiene 
cuando el flujo de aire es muy bajo o el ventilador del aire de 
combustión no está funcionando. 
- Enclavamiento por bajo combustible: El suministro de combustible se 
detiene cuando se detecta perdida en el suministro. 
- Enclavamiento de llama: El suministro de combustible se detiene 
cuando hay pérdida de llama en el horno o cuando uno de los 
quemadores no está funcionando. 
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- Enclavamiento de bajo nivel de agua: El suministro de combustible se 
detiene cuando el nivel de agua en el domo superior es muy bajo. 
- Enclavamiento por concentración alta de combustibles: El suministro 
se detiene cuando hay mucho contenido de combustible en los gases 
de combustión. 
Se debe tomar en consideración la solución al problema de como el 
generador de vapor suple la demanda de vapor de la planta de la que 
forma parte. Para ello se debe enfocar el problema a 2 tipos de servicios 
que maneja el generador de vapor, a saber el de generación eléctrica y 
el de suministro de vapor en una planta industrial. 
Para generadores de vapor industriales, el control se hace a presión 
constante mediante dispositivos llamados boiler master. En contraste, 
para plantas termoeléctricas se tienen varias formas de control como se 
indica a continuación: 
- Modo de seguimiento del generador de vapor: La demanda es 
controlada primero en el generador de la turbina con el generador de 
vapor supliendo (siguiendo) lo que la turbina requiera. 
- Modo de seguimiento de la turbina: La demanda es controlada 
primero por el ratio de la llama del generador de vapor con la turbina 
siguiendo al generador de vapor. 
- Modo de control coordinado generador de vapor – turbina: Las 
válvulas de la turbina y el ratio de la llama del generador de vapor son 
manipuladas coordinadamente mientras la presión se mantiene 
constante. 
- Modo de presión libre deslizante: Estrategia que permite a la presión 
variar con la carga para mejorar la eficiencia, velocidad de respuesta 
a cambios de carga y confiabilidad de la turbina. 
El modo de seguimiento de turbina es el más estable; sin embargo, 
también es el más lento. Muchos sistemas de control en grandes 
termoeléctricas permiten la selección de los dos primeros modos. 
Basado en esto, se puede concluir que el ratio de llama del generador de 
vapor es la referencia para el flujo de aire y combustible que producen la 
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combustión en el sistema  de control. Por otro lado, la presión de vapor 
de salida del generador de vapor es un indicador del balance entre el 
flujo de entrada y el flujo de salida de calor entre el abastecimiento de 
energía y la carga. Entonces controlando la presión de vapor se puede 
establecer un balance entre la demanda de vapor (carga del proceso) y 
la oferta de vapor (ratio de la llama del generador de vapor). 
La respuesta del generador de vapor a cambios en la carga está limitada 
por el equipamiento. El principal limitante en este aspecto es el 
quemador y el efecto de encogimiento/dilatación en el nivel del agua 
(Lipták 2006). Esto da como resultado tiempos muertos de entre 30 a 60 
segundos.  
Para mejorar la velocidad de la respuesta a cambios en la demanda se 
usan frecuentemente en la industria hasta 5 estrategias de control: 
control feedback simple, feedforward más control feedback, control en 
cascada, ratio de control y control feedforward (Gilman 2005). 
Los sistemas de control para calderos están divididos en horno, nivel de 
agua en el domo superior, relación aire combustible y temperatura de 
vapor (Gilman 2005) (Ver Fig. 2.8) 
Aparte del flujo de aire, flujo de combustible y presión de vapor en el 
domo superior existen otras variables importantes que tienen gran 
influencia en la dinámica del generador de vapor. Una de estas variables 
es el nivel de agua en el domo superior, variable que debe ser 
controlada, pues si el nivel excediese los límites, el agua dentro del 
domo llegaría hasta el sobrecalentador y como consecuencia las 
turbinas podrían resultar dañadas. Si el nivel de agua es muy bajo se 
puede producir el sobrecalentamiento de los tubos dañándolos 
irremediablemente. La falla más común en los calderos es precisamente 
en los tubos que conectan con el domo superior. 
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Fig. 2.8. Sistema de control para calderas. Adaptado de Gilman (2005) 
Es conocido el efecto de contracción / dilatación del agua dentro del 
domo o efecto de respuesta inversa. Durante un rápido incremento de la 
demanda el nivel del agua aumenta considerablemente, esto debido al 
cambio de la densidad del agua. Es así que el nivel de agua en el domo 
superior debe ser considerado para el modelado de la dinámica del 
generador de vapor. Ya que el caudal de agua regula este nivel, esta 
variable se encuentra incluida en los cálculos. 
Por otro lado, tal como se muestra en Rivas et al. (1994) la temperatura 
del vapor debe ser tal que el vapor no contenga humedad ya que esta 
puede dañar las turbinas; es decir, el vapor debe tener una temperatura 
mayor a su temperatura de saturación. Esta variable puede ser 
fácilmente controlada mediante la presión en el domo superior, ya que la 
temperatura de saturación está en relación directa con la presión como 
queda patente en las tablas de vapor saturado del agua. Además, tal 
como indica Gilman (2005) el control de la temperatura de vapor se 
controla principalmente enfriando con agua el medio por el que circula el 
vapor.  
Rivas et al. (1994) también establecen que se debe considerar la 
temperatura del agua de circulación en el modelo matemático del 
generador de vapor, sin embargo como simplificación y tal como se 
recoge en el trabajo de Åström y Eklund (1972) se puede considerar que 
la distribución de energía en el metal, agua y vapor no cambian durante 
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la etapa de transición. Esto implica que cualquier variable dependiente 
de la energía puede ser usada como medida de la energía almacenada, 
es por tal razón que la temperatura en los tubos ascendentes no se mide 
y se escoge a la presión en el domo superior como medida de la energía 
almacenada.  
Un elemento clave en el control de generadores de vapor es el control 
de la mezcla aire / combustible en el horno, debido a que esta relación 
debe cumplir con los estándares de seguridad, eficiencia y protección al 
medio ambiente. Esto se logra manteniendo un porcentaje de oxígeno 
en exceso requerido en la combustión estequiometria, generalmente 
referido como exceso de oxígeno (Pellegrinetti & Bentsman 1996). 
En resumen se identifican las principales variables del sistema, las 
cuales se detallan a continuación: 
Entradas: 
- Flujo de agua de alimentación 
- Flujo de combustible 
- Flujo de aire 
Salidas: 
- Presión de vapor en el domo superior 
- Nivel de agua en el domo superior 
- Exceso de oxigeno 
En la búsqueda de un controlador adecuado para el generador de vapor 
es necesario evaluar su desempeño. Más adelante, en el capítulo 3, se 
medirá el desempeño del controlador avanzado de tal manera que 
pueda ser comparado con un sistema basado en controladores PID; 
para ello se usarán índices de desempeño, de tal manera que muestre 
las mejoras cuantitativamente. Según Dorf (2011), la integral del valor 
absoluto del error (IAE, por sus siglas en inglés) es un índice de 
desempeño frecuentemente usado en el diseño de sistemas de control. 
El IAE (ver ecuación (2.2)) cuantifica el error total y penaliza las 
respuestas con mucho sobre impulso positivo o negativo. 
34 
 
ܫܣܧ ൌ න |݁ሺݐሻ|݀ݐ
்
଴
   (2.2) 
Además se considera otro índice basado en la teoría de control óptimo 
(Kirk 2004) y que mide el esfuerzo en el control: La integral del valor 
absoluto de la variación de la señal de control (IAVU, por sus siglas en 
inglés) mostrado en la ecuación (2.3). Este indicador penaliza los 
cambios en la señal de control con lo que se busca controlar la planta 
con valores de la señal de control que minimicen los cambios bruscos o 
de alta intensidad. 
ܫܣܸܷ ൌ න ቤ݀ݑሺݐሻ݀ݐ ቤ ݀ݐ
்
଴
    (2.3) 
En la siguiente sección se hallará el modelo matemático del generador 
de vapor considerando las variables identificadas previamente y la 
interacción entre ellas. Finalmente se mostrará que el modelo 
matemático se puede representar en un sistema con 3 entradas, 4 
salidas y 4 estados. 
2.3. Modelado matemático del generador de vapor 
Para la elaboración del modelo matemático que describe la dinámica del 
generador de vapor se utilizó el modelo propuesto por Pellegrinetti y 
Bentsman (1996), quienes desarrollaron un modelo matemático tomando 
como base el generador de vapor N° 2 de la planta termoeléctrica de 
Abbott en Champaign, IL., cuya capacidad es de 22.096 Kg/s de vapor y 
2.24 MPa (325 PSI) de presión. Este modelo, al cual se le hicieron 
ligeras correcciones y modificaciones, es la base de este trabajo por lo 
que a continuación se realizará un estudio detallado. El diagrama 
funcional de los procesos involucrados en el generador de vapor se 
muestra en la Fig. 2.9.   
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Fig. 2.9. Diagrama funcional del generador de vapor. Adaptado de Espinosa et al. 
(2005) 
El modelo desarrollado es un modelo multivariable que incluye 3 
entradas (flujo de combustible, flujo de aire y flujo de agua), 4 salidas 
(presión, exceso de oxígeno, nivel de agua en el domo y flujo de vapor) y 
un elemento ௗܹ  que es la parte determinística de la perturbación que 
define la demanda de vapor. El modelo obtenido incluye perturbaciones 
y ruido en las mediciones de las salidas. Este modelo se usará para las 
simulaciones y representará a la planta. 




଼ሺݐሻ ൅ ܿଵଶݑଵሺݐ െ ߬ଵሻ െ ܿଵଷݑଷሺݐ െ ߬ଷሻ ൅ ܿଵସ  (2.4) 
ݔሶଶሺݐሻ ൌ െܿଵଶݔଶሺݐሻ ൅ 
ܿଶଶݑଶሺݐ െ ߬ଶሻ െ ܿଶଷݑଵሺݐ െ ߬ଵሻ െ ܿଶସݑଵሺݐ െ ߬ଵሻݔଶሺݐሻ
ܿଶହݑଶሺݐ െ ߬ଶሻ ൅ ܿଶ଺ݑଵሺݐ െ ߬ଵሻ    (2.5) 
ݔሶଷሺݐሻ ൌ ܿଷଵݔଵሺݐሻ െ ܿଷଶݔସሺݐሻݔଵሺݐሻ ൅ ܿଷݑଷሺݐ െ ߬ଷሻ    (2.6) 
ݔሶସ ൌ െܿସଵݔସሺݐሻ ൅ ܿସଶݑଵሺݐ െ ߬ଵሻ ൅ ܿସଷ ൅ ߟହ ൅ ௗܹ    (2.7) 
ݕଵሺݐሻ ൌ ܿହଵݔଵሺݐ െ ߬ସሻ ൅ ߟଵሺݐሻ       (2.8) 
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ݕଶሺݐሻ ൌ ܿ଺ଵݔଶሺݐ െ ߬ହሻ ൅ ߟଶሺݐሻ       (2.9) 
ݕଷሺݐሻ ൌ ܿ଻଴ݔଵሺݐ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻ଵݔଷሺݐ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻ଶݔସሺݐ െ ߬଺ሻݔଵሺݐ െ ߬଺ሻ
൅ ܿ଻ଷݑଷሺݐ െ ߬ଷ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻ସݑଵሺݐ െ ߬ଵ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻ଽ ൅ ߟଷሺݐሻ
൅ ሾܿ଻ହݔଵሺݐ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻଺ሿሾ1 െ ܿ଻଻ݔଷሺݐ െ ߬଺ሻሿݔଷሺݐ െ ߬଺ሻሺݔଵሺݐ െ ߬଺ሻ ൅ ܿ଻଼ሻ    (2.10) 
ݕସሺݐሻ ൌ ሾ଼ܿଵݔସሺݐ െ ߬଻ሻ ൅ ଼ܿଶሿݔଵሺݐ െ ߬଻ሻ ൅ ߟସሺݐሻ    (2.11) 
donde,  
ݔଵ: Variable de estado de la presión el domo (kgf/cm2) 
ݔଶ: Variable de estado de ݕଶ (%) 
ݔଷ: Densidad del fluido en el sistema (kg/m3) 
ݔସ: Variable exógena relacionada a la demanda de vapor. (Rango de 0 a 
1) 
ݕଵ: Presión medida en el domo superior (PSI) 
ݕଶ: Nivel de exceso de oxigeno (%) 
ݕଷ: Nivel de agua (in) 
ݕସ: Flujo másico de vapor (kg/s) 
ݑଵ: Flujo másico de combustible (Rango de 0 a 1) 
ݑଶ: Flujo másico de aire (Rango de 0 a 1) 
ݑଷ: Flujo másico de agua (Rango de 0 a 1) 
ௗܹ: Demanda de vapor. 
El valor numérico de los coeficientes se puede encontrar en la Tabla 2.1. 
Las variables ݊௜  son secuencias de ruidos coloreados resultado de 
modelos de primer orden incitados por ruido blanco con media cero. Los 
modelos son los siguientes: 
ߟଵ ൌ ଴.଻ହ௦ା଴.ଵ௦ା଴.଴଴ଵ ݓଵ ߟଶ ൌ
଴.଴ଵଽ௦ା଴.଴଴ଵ
௦ା଴.଴ଶସ ݓଶ ߟଷ ൌ
଴.ଵ଴ହ௦ା଴.଴ଷ଼
௦ା଴.଴ଵ଴ ݓଷ 









Tabla 2.1. Coeficientes del modelo matemático del generador de vapor. © 1996 IEEE 
ܿଵଵ ൌ െ0.00478 ܿଷଵ ൌ 0.00533176 ܿ଻଴ ൌ െ0.1048569 
ܿଵଶ ൌ 0.280 ܿଷଶ ൌ 0.0251950 ܿ଻ଵ ൌ 0.15479 
ܿଵଷ ൌ 0.01348 ܿଷଷ ൌ 0.7317058 ܿ଻ଶ ൌ 0.4954961 
ܿଵସ ൌ 0.02493 ܿସଵ ൌ 0.04 ܿ଻ଷ ൌ െ0.20797 
ܿଶଵ ൌ 0.1540357 ܿସଶ ൌ 0.0299886 ܿ଻ସ ൌ 1.2720 
ܿଶଶ ൌ 103.5462 ܿସଷ ൌ 0.018088 ܿ଻ହ ൌ െ324212.7805 
ܿଶଷ ൌ 107.4835 ܿହଵ ൌ 14.214 ܿ଻଺ ൌ െ99556.24778 
ܿଶସ ൌ 1.95150 ܿ଺ଵ ൌ 1.00 ܿ଻଻ ൌ 0.0011850 
ܿଶହ ൌ 29.04 ଼ܿଵ ൌ 0.85663 ܿ଻଼ ൌ െ1704.50476 
ܿଶ଺ ൌ 1.824 ଼ܿଶ ൌ െ0.18128 ܿ଻ଽ ൌ െ103.7351 
߬ଵ ൌ 2, ߬ଶ ൌ 2, ߬ଷ ൌ 3, ߬ସ ൌ 3, ߬ହ ൌ 4, ߬଺ ൌ 10, ߬଻ ൌ 2. 
Para la linealización, Pellegrinetti y Bentsman (1996) incorporan la 
perturbación ௗܹ  dentro del vector de variables de entrada ݑ  para su 
representación en forma de ecuación de espacio de estados (2.12). Esto 
es fácil de notar al ver la última columna de la matriz B que representa el 
vector correspondiente a la perturbación ௗܹ y que afecta al valor de ݔሶସ; 
perturbación que queda representada como ݑସ en el vector de entradas 
ݑ. De esta manera el modelo matemático presentado se linealizó cerca 
de su punto de operación nominal: 
ݔ଴ ൌ ሾ22.5 2.5 621.17 0.6941ሿ் 
ݕ଴ ൌ ሾ320 2.5 0.0 9.3053ሿ் 
ݑ଴ ൌ ሾ0.32270 0.39503 0.37404 0ሿ் 
La ecuación de espacio de estados del sistema linealizado es la 
siguiente: 
࢞ሶ ൌ ܣ௣࢞ ൅ ܤ௣࢛ 










































































቏   (2.12) 
Presentado el modelo se describirán algunas aclaraciones importantes. 
La variable ݔସ que representa la demanda de vapor depende del flujo de 
combustible. Esto se modeló así debido a que en el supuesto caso que 
se genere vapor en exceso, este vapor necesariamente se consumirá 
por parte del usuario sea que lo necesite o no; por lo tanto y según los 
datos experimentales tomados por Pellegrinetti y Bentsman (1996), el 
valor de la demanda se encuentra correlacionado con el flujo de 
combustible. Ahora bien, la demanda fue modelada como una válvula 
imaginaria que regula la salida del flujo de vapor, es por ello que el rango 
de valores para la variable ݔସ varía de 0 a 1.  
En la ecuación de  ݔሶସ hay un término ௗܹ (Representado como ݑସ para la 
ecuación de espacio estado (2.12)) que se modeló como una 
perturbación y que define finalmente la demanda de vapor. Debido a que 
esta es una perturbación, el rango de valores para esta variable se toma 
como [-0.01, 0.01]. Este rango es cercano o igual a los valores tomados 
por Horalek e Imsland (2011) y Liu et al. (2005).  
La simulación del modelo matemático real, así como la respuesta del 
modelo linealizado y del control que se va a diseñar se desarrollará 
utilizando el software Simulink®, marca registrada por la empresa 
MathWorks®. Las matrices de la ecuación en espacio de estados (2.12) 
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del modelo linealizado se mostraron tal como aparecen en el trabajo de 
Pellegrinetti y Bentsman (1996) con el fin de estudiarlas y exponerlas 
adecuadamente, posteriormente en el capítulo 3 se hará una 
simplificación de esta ecuación de espacio de estados para el diseño del 
controlador predictivo. Para este modelo debe tenerse en cuenta que las 
variables de estado para este sistema son variables de variación o 
incrementales (Klee & Allen 2011).  
El modelo en diagrama de bloques de las ecuaciones diferenciales no 
lineales tomadas del trabajo de Pellegrinetti y Bentsman (1996) se 
agrupará en un subsistema dentro de Simulink como se ve en la Fig. 
2.10. 
 
Fig. 2.10. Sistema generador de vapor 
El modelo no lineal encapsulado en el bloque “generador de vapor” de la 
Fig. 2.10 produce respuestas acordes al comportamiento dinámico 
característico de un generador de vapor como se ve en la Fig. 2.11 para 
un aumento en el flujo de agua, en la Fig. 2.12 para un aumento en el 
flujo de combustible y en la Fig. 2.13 para un aumento en la demanda de 





Fig. 2.11. Respuesta del generador de vapor para un aumento del flujo de agua 
En la Fig. 2.11, la respuesta inversa en el nivel de agua, característica de 
un generador de vapor, se debe a que el agua dentro del domo esta 
mezclada con las burbujas de vapor producto del cambio de estado. 
Luego al ingresar agua con menor temperatura que el agua dentro del 
domo, esta enfría las burbujas de vapor haciendo que se condensen y 
por lo tanto reduciendo el volumen de agua en el momento del cambio 
para luego aumentar. También, debido al enfriamiento del domo por 
parte del agua que ingresa, existirá una menor interacción entre las 
moléculas, lo cual se refleja en una reducción de la presión. Finalmente, 
el exceso de oxígeno no se ve afectado por el cambio y el flujo de vapor, 
como es de esperarse, se reduce debido a que el calor suministrado no 
es suficiente para calentar la mayor cantidad de agua. 
 





























































Fig. 2.12. Respuesta del generador de vapor para un aumento en el flujo de 
combustible 
En la Fig. 2.12, el aumento en el flujo de combustible aumenta la 
temperatura del agua generando mayor cantidad de burbujas, de menor 
densidad que el agua líquida, por lo que al inicio el nivel de agua 
aumenta. El aumento en la temperatura es reflejo de la mayor 
interacción de las moléculas de agua por lo que se observa un aumento 
en la presión. El exceso de oxígeno se reduce, ofreciendo un indicio de 
la relación de esta salida con la proporción de aire – combustible. 
Finalmente, el flujo de vapor aumenta debido a la mayor cantidad de 
energía entregada para el cambio de estado del agua.  
En la Fig. 2.13, el aumento en la demanda de vapor genera una 
reducción de la presión por la liberación de vapor en el domo. Esto a su 
vez permite una mayor generación de burbujas, las cuales afectan el 
nivel de agua incrementándola en un inicio para luego bajar. El exceso 
de oxígeno no se ve afectado.  
































































Fig. 2.13. Respuesta del generador de vapor para un aumento en la demanda de vapor 
Este tipo de respuestas en el generador de vapor es de conocimiento 
común para aquellos que trabajan con estos equipos y además se 
encuentra ampliamente descrita en la literatura especializada. El 
comportamiento dinámico complejo del generador de vapor impone un 
reto en la manera como debe controlarse, pues los sistemas de control 
actuales basados en PID, no incorporan una manera de anticiparse a 
este comportamiento. 
2.4. Validación del modelo 
Para la validación se comprobaron las matrices del sistema linealizado 
usando la herramienta Control System Design de Matlab. Primero se 
establecieron las entradas, salidas y variables; luego se halló el punto de 






























































equilibrio con la función trim dentro de la pestaña “Linear Analysis”. Con 
este punto de equilibrio se linealizó el sistema en la pestaña “Exact 
Linearization” (ver Fig. 2.14). Finalmente se obtuvo el sistema linsys1 
donde se encuentran las matrices representadas en (2.12). 
 
Fig. 2.14. Ventana de linealización del Control System Design de Matlab 
Como comprobación del sistema linealizado se ingresó una señal 
pseudoaleatoria binaria (PRBS); de acuerdo a Soderstrom y Stoica 
(1989) esto producirá una solución única, de tal manera que, al 
comparar las respuestas del sistema no lineal y el sistema linealizado se 
evaluará el ajuste de este último relativo al primero. Nótese que debido a 
que la respuesta del nivel de agua es inestable fuera del punto de 
operación, se colocó un controlador PI en la entrada del flujo de agua y 
se ingresó la señal pseudoaleatoria como referencia. Frecuentemente 
para conseguir una buena señal PRBS para control  de procesos, esta 
debe tener una naturaleza similar a un filtro paso bajo (Zhu 2001). Para 
conseguir esta señal se usará un múltiplo del periodo de muestreo de la 
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planta. La señal binaria pseudoaleatoria se generó usando el siguiente 
script de Matlab: 
u0 = [0.32270 0.39503 0.37404]';    % Punto de operación 
% U1 = Entrada flujo de combustible 
% U2 = Entrada flujo de aire 
% U3 = Referencia nivel de agua 
U1 = idinput(5110,'PRBS',[0,0.1],[u0(1)-0.1 u0(1)+0.1]); 
U2 = idinput(5110,'PRBS',[0,0.1],[u0(2)-0.1 u0(2)+0.1]); 





Ingresando las señales PRBS en el modelo realizado en Simulink se 
obtiene la respuesta del sistema no lineal y lineal para cada salida tal 
como se muestra en la Fig. 2.15. 
 
Fig. 2.15. Comparación de la respuesta del sistema nolineal con el sistema linealizado 
para una entrada PRBS. 




































































Para medir el grado de similitud entre las respuestas del sistema 
linealizado contra el sistema no lineal se calculó la bondad de ajuste 
para cada salida usando la función de costo del valor cuadrático medio 
normalizado o NRMSE por sus siglas en inglés. Los resultados se 
obtienen al ejecutar el comando goodnessofFit de Matlab. Se muestran a 
continuación los resultados expresados en porcentaje en la Tabla 2.2. 
Tabla 2.2. Bondad de ajuste del sistema linealizado con el sistema no lineal 
Salida NRMSE [%] 
Presión 86.93% 
Exceso de oxígeno 81.54% 
Nivel de agua 86.19% 
Flujo de vapor 80.51% 
Se sabe que el NRMSE varía entre െ∞ y 1, por lo que por lo general se 
consideran buenos valores de ajuste aquellos que superan el 75% y 
aceptables los que se encuentren entre 70% y 75%. Entonces de 
acuerdo a lo observado en la Fig. 2.15 y en los índices de ajuste, el 
modelo linealizado refleja el comportamiento del sistema no lineal dentro 
de un rango de valores cercano al punto de operación, por lo tanto el 
modelo estudiado puede ser utilizado en el diseño del sistema de control 
predictivo del generador de vapor. 
2.5. Conclusiones 
 Se estudió el funcionamiento de los generadores de vapor de 
tubos de agua o acuotubulares indicando sus principales 
componentes y su funcionamiento general. 
 Se identificaron las principales variables que afectan y describen 
el comportamiento dinámico del generador de vapor, asimismo se 
identificaron las principales variables que se deben controlar para 
el correcto funcionamiento del generador de vapor las cuales son 
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la presión de vapor en el domo superior, el porcentaje de exceso 
de oxígeno y el nivel de agua del generador de vapor. 
 Se presentaron y estudiaron las ecuaciones que describen el 
comportamiento de un generador de vapor de una central 
termoeléctrica y se expusieron las consideraciones que se 
tuvieron en cuenta en la elaboración del modelo matemático no 
lineal. Tanto las ecuaciones como su derivación fueron tomadas y 
estudiadas del artículo de Pellegrinetti y Bentsman (1996). 
 Se presentó el modelo linealizado de la planta cerca de un punto 
de operación utilizando la herramienta Control System Design de 
Matlab. 
 Se validó el modelo linealizado comparando las respuestas de 
ambos sistemas ante una señal PRBS y calculando la bondad de 
ajuste entre ambas respuestas. Finalmente con una bondad de 
ajuste que superan el 75% se concluye que el modelo es 
adecuado para su uso en el diseño de un controlador predictivo 










CAPITULO 3. DISEÑO DE UN CONTROLADOR PREDICTIVO 
MULTIVARIABLE DE UN GENERADOR DE VAPOR DE TUBOS 
DE AGUA 
3.1. Introducción 
Como solución a la mejora de la eficiencia energética de un generador de 
vapor de tubos de agua se estableció como objetivo de esta tesis el diseño 
de un controlador predictivo multivariable. La elección de este controlador 
avanzado se basó en los buenos resultados que se obtuvieron en los últimos 
años y su aceptación en la industria para una gran variedad de procesos, tal 
como se describió en el capítulo 1.   
Si bien el fundamento de todo controlador predictivo basado en modelo se 
detalló en la sección 1.4, existen numerosas estrategias para calcular la 
señal de control óptima. Una de las razones de la existencia de esta 
variedad de estrategias responde a la necesidad de aligerar los cálculos. En 
tesis desarrolladas en el programa de maestría en Ingeniería de Control y 
Automatización en la PUCP se revisaron y aplicaron estrategias de control 
predictivo registradas en el trabajo de Camacho & Bordons (2007); sin 
embargo, un nuevo enfoque del control predictivo que se caracteriza por ser 
más eficiente en los cálculos se encuentra en el libro de Wang (2009). 
Para aplicar la estrategia de control desarrollada por Wang (2009) se 
requiere de modelos matemáticos representados en ecuaciones de espacio 
de estados. Tal como se recoge en su trabajo los modelos en espacio 
estado suelen ser más efectivos para manejar plantas multivariables. De la 
misma manera, en años recientes se ha visto una mayor popularidad en el 
uso de métodos de diseño basados en modelos en espacio de estados.  
El modelo linealizado hallado en el capítulo anterior se utilizará como base 
para el diseño del controlador en este capítulo mientras que el modelo no 
lineal servirá para simular la planta real. Otro punto importante que se tratará 
es la inclusión de restricciones en el cálculo de la señal de control, pues es 
48 
 
común para muchos procesos que la señal que ingresa a la planta este 
limitada por factores económicos, técnicos o de seguridad.  
3.2. Fundamentación de la estrategia de control a utilizar 
Como se indicó en la sección anterior la estrategia de control a utilizar para 
el control del generador de vapor es la del control predictivo multivariable. 
Ahora bien se fundamenta esta elección tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- Debido a que el generador de vapor de tubos de agua es un proceso 
cuya dinámica es relativamente lenta no es necesaria la aplicación de 
las estrategias de control predictivo funcional (PFC, por sus siglas en 
inglés) o los métodos de CPBM rápido, estrategias caracterizadas por 
abordar el problema de reducir el computo necesario para 
implementar un CPBM en procesos con frecuencias de muestreo 
altas o que requieren el cálculo simultaneo de restricciones, control 
adaptativo y uso de modelos no lineales (Camacho & Bordons 2007). 
- Debido a que el controlador del generador de vapor trabajará como un 
regulador con un punto de operación cercano al considerado en la 
linealización, se puede trabajar con el modelo linealizado, en lugar de 
un modelo no lineal pues este último requiere mucha más capacidad 
de computo. 
- El hecho de que el generador de vapor sea un sistema multivariable 
con una de las variables inestables cerca del punto de operación 
limita las estrategias que se puedan utilizar. En particular para este 
tipo de sistemas las estrategias DMC y MAC tienen un desempeño 
pobre (Holkar  & Waghmare 2010) y la estrategia PFC solo trabaja 
con modelos estables (Fiani et al. 1991) y además está 
principalmente enfocada a modelos de plantas SISO (Richalet & 
O’Donovan 2011). 
- La estrategia GPC utiliza un modelo CARIMA (Controller Auto-
Regressive Integrated Moving – Average) el cual difiere del modelo en 
espacio de estados propuesto en el capítulo anterior. 
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Por lo expuesto, para el generador de vapor se necesita una estrategia 
de control que trabaje con un modelo en espacio de estados inestable, 
que permita el uso de restricciones y que además sea eficiente, lo que 
puede encontrarse en la estrategia expuesta por Wang (2009), la cual se 
describirá a continuación para luego aplicar esta teoría al generador de 
vapor estudiado. 
Partiendo de las siguientes ecuaciones de espacio estado: 
ݔ௠ሺ݇ ൅ 1ሻ ൌ ܣ௠ݔ௠ሺ݇ሻ ൅ ܤ௠ݑሺ݇ሻ   (3.1) 
ݕሺ݇ሻ ൌ ܥ௠ݔ௠ሺ݇ሻ    (3.2) 
donde u es la variable manipulada, ݕ es la salida del proceso y ݔ௠ es el 
vector variable de estado con dimensión ݊ଵ. Para seguir la referencia sin 
error de estado estacionario se necesita agregar un integrador al sistema, 
por lo que se armará un sistema en espacio de estados extendido. 
Debido a que siempre existe un retraso entre la variable manipulada y la 
salida se asume que esta no puede afectar la salida “y” al mismo tiempo 
por lo que se considera ܦ௠ ൌ 0 (Maciejowski 1999). Entonces se tiene lo 
siguiente: 
൤Δݔ௠ሺ݇ ൅ 1ሻݕሺ݇ ൅ 1ሻ ൨ ൌ ൤
ܣ௠ ݋௠்ܥ௠ܣ௠ 1 ൨ ൤
Δݔ௠ሺ݇ሻ
ݕሺ݇ሻ ൨ ൅ ൤
ܤ௠ܥ௠ܤ௠൨Δݑሺ݇ሻ 
ݕሺ݇ሻ ൌ ሾ݋௠ 1ሿ ൤Δݔ௠ሺ݇ሻݕሺ݇ሻ ൨    (3.3) 
donde ݋௠ ൌ ሾ0	0…0ሿ con dimensión ݊ଵ. Sea el nuevo sistema de espacio 
de estados o sistema de espacio de estados extendido el siguiente: 
ݔሺ݇ ൅ 1ሻ ൌ ܣݔሺ݇ሻ ൅ ܤΔݑሺ݇ሻ 
ݕሺ݇ሻ ൌ ܥݔሺ݇ሻ    (3.4) 
La base de la estrategia de control predictivo es la de optimizar la señal 
de control futura, es decir Δݑሺ݇ሻ. Para un horizonte de control finito ௖ܰ, la 
variación de la entrada Δݑሺ݇ሻ para ݇ ൌ 0, 1, 2,… , ௖ܰ െ 1 se guarda en el 
vector Δܷ , mientras que el resto para ݇ ൌ ௖ܰ, ௖ܰ ൅ 1,… , ௣ܰ  se asume 
cero. Sin embargo, se desarrollará una generalización que ayudará a 
reformular la estrategia de control y de esa manera simplificar las 
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soluciones. Se sabe que Δܷ se puede representar usando la función ߜ 
discreta en conjunción con Δܷ, es decir: 
 
Δݑሺ݇௜ ൅ ݅ሻ ൌ ሾߜሺ݅ሻ	ߜሺ݅ െ 1ሻ… 		ߜሺ݅ െ ௖ܰ ൅ 1ሻሿΔܷ  (3.5) 
donde ߜሺ݅ሻ  es la respuesta impulso en el instante ݅ . Se sabe que 
Δݑሺ݇௜ ൅ ݅ሻ, ݅ ൌ 0,1, … , ௖ܰ െ 1  puede ser aproximado por una función 
polinomial discreta. La propuesta de Wang es la de usar funciones de 
Laguerre para aproximar la secuencia Δݑሺ݇௜ሻ, Δݑሺ݇௜ ൅ 1ሻ, … , Δݑሺ݇௜ ൅ ௖ܰ െ
1ሻ. 
El motivo de usar funciones de Laguerre es que son funciones base 
ortonormales, cuyas propiedades ayudan a simplificar los cálculos en el 
control predictivo, además estas funciones poseen transformadas de 
Laplace simples. El detalle detrás de estas funciones puede encontrarse 
en Wang (2009) o en mayor detalle en Lee (1960). 
Para fines del cálculo basta saber que el set de funciones de Laguerre 
discretas esta expresado en forma vectorial de la siguiente forma: 
ܮሺ݇ሻ ൌ ሾ݈ଵሺ݇ሻ	݈ଶሺ݇ሻ… ݈ேሺ݇ሻሿ்   (3.6) 
También se cumple que: 
ܮሺ݇ ൅ 1ሻ ൌ ܣ௟ܮሺ݇ሻ    (3.7) 
donde la matriz ܣ௟ de dimensión NxN está formada por los parámetros ߙ 
y ߚ ൌ ሺ1 െ ܽଶሻ  según la ecuación (3.8). Además se cumple que la 

























ܮሺ0ሻ் ൌ ඥߚሾ1 െ ܽ	ܽଶ െ ܽଷ 	…		ሺെ1ሻேିଵ		ܽேିଵ	ሿ  (3.9) 
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Las redes de Laguerre se utilizan principalmente en el área de 
identificación de sistemas, donde la respuesta impulso de un sistema se 
representa por un modelo de Laguerre. Si definimos la respuesta 
impulso de un sistema estable como ܪሺ݇ሻ entonces se cumple que: 
 
ܪሺ݇ሻ ൌ ܿଵ݈ଵሺ݇ሻ ൅ ܿଶ݈ଶሺ݇ሻ ൅ ⋯൅ ܿே݈ேሺ݇ሻ  (3.10) 
donde ܿଵ, ܿଶ, … , ܿே  son los coeficientes a ser determinados para el 





    (3.11) 
Se cumple que la aproximación de ܪሺ݇ሻ mejora a medida que aumenta 
N, sin embargo una elección apropiada de “a” (0 ൑ ܽ ൏ 1ሻ  permitirá 
aproximar bien la función ܪሺ݇ሻ con un N menor.  
Ahora bien, se mencionó anteriormente que para evitar el gran número 
de parámetros y la consecuente carga computacional al calcular Δݑ  se 
puede aproximar dicha función usando una red de Laguerre; para lo 
cual, basado en (3.10), consideramos: 
Δݑሺ݇௜ ൅ ݇ሻ ൌ෍ ௝ܿሺ݇௜ሻ ௝݈ሺ݇ሻ
ே
௝ୀଵ
   (3.12) 
donde ݇௜es el instante de tiempo inicial del horizonte móvil de predicción, 
k es el instante futuro y N es el número de términos usados en la 
expansión. Notar que para ܽ ൌ 0 la red de Laguerre es equivalente al 
enfoque tradicional, pues Δܷ  se determina como una serie de pulsos 
como se vio en la ecuación (3.5). 
La ecuación (3.12) se puede expresar de la siguiente forma: 
Δݑሺ݇௜ ൅ ݇ሻ ൌ ܮሺ݇ሻ்ߟ    (3.13) 
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donde ߟ ൌ ሾܿଵ	ܿଶ … ܿேሿ். Para un horizonte de predicción ௣ܰ la expresión 
de la variable de estado para el sistema de espacio estado extendido 
(3.4) se puede expresar como sigue: 
ݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ ൌ ܣ௠ݔሺ݇௜ሻ ൅ ෍ ܣ௠ି௜ିଵܤܮሺ݅ሻ்ߟ
௠ିଵ
௜ୀ଴
  (3.14) 
donde se incluyó la ecuación (3.13) en las ecuaciones del enfoque base 
del control predictivo. ݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ es la variable de estado en el instante 
futuro ݇௜ ൅ ݉, calculado en el instante presente ݇௜. De igual manera para 
la salida de la planta se tiene: 
ݕሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ ൌ ܥܣ௠ݔሺ݇௜ሻ ൅ ෍ ܥܣ௠ି௜ିଵܤܮሺ݅ሻ்ߟ
௠ିଵ
௜ୀ଴
  (3.15) 
De esta manera, ݔ  e ݕ  quedan en función de ߟ  por lo que para la 
optimización se usará esta variable. Luego se puede demostrar que la 
función de costo se representa de la siguiente manera: 
ܬ ൌ ෍ ݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ்ܳݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ ൅ ߟ்ܴ௅ߟ
ே೛
௠ୀଵ
  (3.16) 
La derivación de esta función de costo fue posible gracias a las 
propiedades de ortonormalidad de las funciones de Laguerre, de esta 
manera habrá una menor cantidad de cálculos cuando se minimice esta 
función. Nótese que la función de costo en este caso aproxima el 
problema clásico del regulador lineal cuadrático. 
Para incluir la referencia o set-point en la función de costo se redefine la 
variable de estado ݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ. Para ello es fácil demostrar que con la 
variable de estado en  (3.17) se siguen cumpliendo todos los arreglos 
anteriores. 
ݔሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ ൌ ሾΔݔ௠ሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ்		ݕሺ݇௜ ൅ ݉|݇௜ሻ െ ݎሺ݇௜ሻሿ்  (3.17) 
Luego reemplazando (3.14) en (3.16) se tiene la función de costo en 
función de ߟ. Considerando los cambios de variable en (3.18), (3.19) y 
(3.20), la función de costo queda representada en (3.21). 
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߶ሺ݉ሻ் ൌ ෍ ܣ௠ି௜ିଵܤܮሺ݅ሻ்
௠ିଵ
௜ୀ଴
   (3.18) 
Ω ൌ ൬෍ ߶ሺ݉ሻܳ߶ሺ݉ሻ் ൅ ܴ௅
ே೛
௠ୀଵ
൰   (3.19) 
 
߰ ൌ ൬෍ ߶ሺ݉ሻܳܣ௠
ேು
௠ୀଵ
൰    (3.20) 
ܬ ൌ ߟ்Ωߟ ൅ 2ߟ்Ψݔሺ݇௜ሻ ൅ ∑ ݔሺ݇௜ሻ்ሺܣ்ሻ௠ܳܣ௠ݔሺ݇௜ሻேು௠ୀଵ       (3.21) 
Para un control sin restricciones se deriva esta última expresión y se 
iguala a cero, lo que da como resultado el ߟ óptimo que minimiza J: 
ߟ ൌ െΩିଵΨݔሺ݇௜ሻ    (3.22) 
Para hallar ߶ሺ݉ሻ்  se necesita computar la suma de convolución. Se 
puede demostrar que: 
߶ሺ݉ሻ் ൌ ܵ௖ሺ݉ሻ ൌ ܣܵ௖ሺ݉ െ 1ሻ ൅ ܵ௖ሺ1ሻሺܣ௟௠ିଵሻ்  (3.23) 
donde ܵ௖ሺ1ሻ ൌ ܤܮሺ0ሻ். 
Notar que el último término de la ecuación (3.21) es una constante; por 
lo que, considerando que la finalidad de la función de costo es para 
minimizarla, este último término puede eliminarse sin afectar el resultado 
de la minimización. De esta manera, la ecuación queda con la forma 
estándar del problema de programación cuadrática. La extensión de 
todas estas formulaciones para sistemas MIMO mantiene la misma 
estructura y se describirán en la siguiente sección. 
Una vez definida la función de costo y el ߟ óptimo para un control sin 
restricciones, pasaremos a considerar las restricciones. Para calcular el 
ߟ  óptimo considerando restricciones se debe representar las 
restricciones en forma matricial. En este trabajo solo se consideran 
restricciones en la amplitud de la señal de control, es decir U. Para ello 
las restricciones se representan de la siguiente manera para cada 



























ߟ ൅ ݑሺ݇௜ െ 1ሻ
൑ ݑ௠௔௫ 
 (3.24) 
La ecuación (3.24) puede agruparse como: 
ܯߟ ൑ ܷ௠௔௫ െ ݑሺ݇௜ െ 1ሻ 
െܯߟ ൑ െܷ௠௜௡ ൅ ݑሺ݇௜ െ 1ሻ   (3.25) 
donde M es la matriz que contiene los parámetros L para formar las 
restricciones. Finalmente la optimización consistirá en buscar un ߟ que 
minimiza la función de costo J en la ecuación (3.21) sujeto a las 
restricciones en (3.25). Lo anterior es el problema estándar de 
programación cuadrática. El problema estándar de programación 
cuadrática y su solución se describe en detalle en Luenberger & Ye 
(2008). A continuación se hará una breve descripción de la solución a 
este problema. Sea una función de costo: 
ܬ ൌ 12 ݔ
்ܧݔ ൅ ݔ்ܨ    (3.26) 
sujeta a las restricciones: 
ܯݔ ൑ ߛ     (3.27) 
Para restricciones de igualdad se considera la expresión de Lagrange: 
ܬ ൌ 12 ݔ
்ܧݔ ൅ ݔ்ܨ ൅ ߣ்ሺܯݔ െ ߛሻ   (3.28) 
donde a ߣ se le denomina multiplicadores de Lagrange. La minimización 
de la ecuación (3.28) se consigue al tomar derivadas parciales respecto 
a ݔ y ߣ e igualando a cero. Luego el ݔ optimo se conforma de 2 partes, 
un elemento igual a la solución sin considerar restricciones (ݔ଴ሻ y un 




ݔ ൌ െܧିଵܨ െ ܧିଵܯ்ߣ ൌ ݔ଴ െ ܧିଵܯ்ߣ  (3.29) 
 
ߣ ൌ െሺܯܧିଵܯ்ሻିଵሺߛ ൅ ܯܧିଵܨሻ   (3.30) 
Se conoce como restricciones activas, aquellas donde ܯݔ ൌ ߛ  y 
restricciones inactivas a aquellas donde ܯݔ ൏ ߛ. Para tratar el tema de 
las inecuaciones se deben cumplir las condiciones de Kuhn-Tucker: 
ܧݔ ൅ ܨ ൅ܯ்ߣ ൌ 0 
ܯݔ െ ߛ ൑ 0 
ߣ்ሺܯݔ െ ߛሻ ൌ 0 
ߣ ൒ 0 
Si denotamos a ܵ௔௖௧  como el set activo entonces las condiciones se 
pueden escribir así: 
ܧݔ ൅ ܨ ൅ ෍ ߣ௜ܯ௜்
௜∈ௌೌ೎೟
ൌ 0 
ܯ௜ݔ െ ߛ௜ ൌ 0 ݅ ∈ ܵ௔௖௧ 
ܯ௜ݔ െ ߛ௜ ൏ 0  ݅ ∉ ܵ௔௖௧ 
ߣ௜ ൒ 0   ݅ ∈ ܵ௔௖௧ 
ߣ௜ ൌ 0   ݅ ∉ ܵ௔௖௧ 
donde ܯ௜ es la i-esima fila de la matriz M. Debido a que el valor de ߣ௜ 
determina si un set es activo o no, en optimización se le denomina 
variables duales a estos multiplicadores de Lagrange. Estas variables 
duales se usarán para identificar las restricciones inactivas de tal manera  
que puedan ser eliminadas de la optimización. En optimización a las 
variables de decisión se les llama variables primales. 













்ܪߣ ൅ ߣ்ܭ ൅ 12ߛ
்ܧିଵߛ൰   (3.32) 
dónde: 
ܪ ൌ ܯܧିଵܯ்    (3.33) 
ܭ ൌ ߛ ൅ܯܧିଵܨ    (3.34) 
La ecuación (3.32), que es otro problema de programación cuadrática, 
es mucho más fácil de calcular que el problema primal porque las 
restricciones son más simples. Para resolver el problema de 
programación cuadrática de una manera más eficiente, Wang (2009) 
propone seguir el algoritmo de Hildreth (Luenberger 1969) para aligerar 
cálculos. A continuación se describe brevemente este algoritmo. 
Este algoritmo consiste en variar uno por uno los componentes de ߣ 
donde la función de costo puede ser considerada una función cuadrática 
solo para este componente. Se ajusta ߣ௜  para minimizar la función de 
costo. Si resulta ߣ௜ ൏ 0, establecemos ߣ௜ ൌ 0. Luego se continúa con el 
siguiente componente ߣ௜ାଵ. Esto se puede expresar como: 
ߣ௜௠ାଵ ൌ maxሺ0, ݓ௜௠ାଵሻ 
dónde: 








El escalar ݄௜௝  es el elemento ݆݅ de H y ݇௜   es el i-esimo elemento del 
vector K. Ya que el valor convergente de ߣ (i.e. ߣ∗ሻ es siempre cero o 
positivo entonces se tiene: 
ݔ ൌ െܧିଵሺܨ ൅ܯ்ߣ∗ሻ    (3.35) 
Debido a que este algoritmo es una búsqueda de elemento por elemento 
no se hacen cálculos de inversión de matrices por lo que si ߣ  no 
alcanzara la convergencia en un tiempo predefinido, el algoritmo no se 
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interrumpiría. Este factor es clave para su uso en aplicaciones en tiempo 
real. 
Finalmente al obtener x en (3.26) con la ecuación (3.35) y sabiendo que 
para el esquema desarrollado previamente ݔ ൌ ߟ; se puede hallar el ΔU 
óptimo que considera restricciones usando la ecuación (3.13). 
3.3. Síntesis del controlador 
En esta sección se aplicará la teoría expuesta en la sección 3.2. El 
controlador se implementará en Matlab® y Simulink®. Para ello se 
desarrollaron scripts y modelos para la ejecución y simulación del control 
y la planta. A continuación se describirá este desarrollo. 
Tal como se vio en la sección (3.2) existen varias matrices que son 
constantes y que por lo tanto se pueden hallar off-line. Para esto, se 
escribieron las funciones que determinan las matrices de Laguerre, la 
matriz M para las restricciones y las matrices Φ y Ω que pertenecen a la 
función de costo. Luego se elaboró la función para resolver el problema 
de programación cuadrática usando el algoritmo de Hildreth. Estas 
funciones, escritas como scripts de Matlab, fueron adaptadas del trabajo 
de Wang (2009). 
La función lagLA.m determina las matrices L(0) y ܣ௟ para el cálculo de la 
red de Laguerre. La función está basada en las ecuaciones (3.8) y (3.9) 






    v(k,1)=(-a).^(k-2)*(1-a*a);  % Para formar A 










La función opsi.m determina las matrices Ω y ߶ de la ecuación (3.21) 
usando la función lagLA.m y las ecuaciones (3.19), (3.20) y (3.23). La 
función es la siguiente: 
%% opsi.m 
% Cálculo de matrices constantes Omega y Psi de la función de 
costo  
% *Entradas:    A_e y B_e: Matrices extendidas 
%               a: factor de escala   
%               N: Vector con el número de términos de la red de 
Laguerre  
%               para cada entrada 
%               Np: horizonte de predicción  
%               Q y R: matrices de pesos 
% *Outputs:     Matrices Omega y Psi  
% *Ecuación: 
%    J = eta'*Omega*eta + 2*eta'*Psi*x(ki) 
   
function [Omega,Psi]=opsi(A_e,B_e,a,N,Np,Q,R) 
   
%% Se definen las dimensiones de Omega, Psi y R_L 
[n,n_in]=size(B_e); 







    R_l(n0:ne,n0:ne)= R(i,i)*eye(N(i),N(i)); 
    n0=n0+N(i); 




   
%% Se determina 1er término de Phi mediante la suma de 
convolución 
% Ecuaciones Suma de convolución 
% Sc(1)=B*L(0)^T 





S_in(:,1:N(1))=B_e(:,1)*L0';        % Sc(1) 
  
In_s=1; 
for jj=2:n_in;                      % Se halla el 1er termino de 
phi para cada entrada 
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    [Al,L0]=lagLA(a(jj),N(jj)); 
    In_s=N(jj-1)+In_s; 
    In_e=In_s+N(jj)-1; 
    S_in(:,In_s:In_e)=B_e(:,jj)*L0'; 
end 
S_sum=S_in; 
phi=S_in;               % Primer término de phi 
Omega=(phi)'*Q*(phi);   % Primer término de Omega 
Psi=phi'*Q*A_e;         % Primer término de Psi 
  
%% A continuación hay 2 iteraciones, "i" con respecto al 
horizonte de predicción 
% y "kk" con respecto al número de variables de entrada. 
  
for i=2:Np;             % Calcula los términos restantes de las 
sumas 
    Eae=A_e^i; 
     
    [Al,L0]=lagLA(a(1),N(1)); 
     
    % Suma de convolución para la 1ra entrada 
    S_sum(:,1:N(1))=A_e*S_sum(:,1:N(1))+S_in(:,1:N(1))*(Al^(i-
1))'; 
     
    In_s=1; 
    for kk=2:n_in       % Calcula el resto de las entradas 
        [Al,L0]=lagLA(a(kk),N(kk)); 
        In_s=N(kk-1)+In_s; 
        In_e=In_s+N(kk)-1; 
        S_sum(:,In_s:In_e)=A_e*S_sum(:,In_s:In_e)+... 
            S_in(:,In_s:In_e)*(Al^(i-1))'; 
    end 
    phi=S_sum; 
    Omega=Omega+phi'*Q*phi; % Se suman los términos restantes de 
Omega 
    Psi=Psi+phi'*Q*Eae;     % Se suman los términos restantes de 
Psi 
end 
Omega=Omega+R_l;     % Finaliza la definición de Omega 
La función M_u.m genera M, matriz que contiene los parámetros para 
formar las restricciones (ver ecuación (3.24)), cuando se consideran 
restricciones en la amplitud de la entrada. La función es la siguiente: 
%% M_u.m 
%  Genera M, matriz usada para las restricciones en la amplitud 
de la señal  
% de control. 
  
% *Entradas: 
%               a: factor de escala 
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%               N: Número de términos de la red de Laguerre 
%               n_in: Número de entradas 
%               Nc: horizonte de control 
% *Salidas: 
%               M: Matriz que contiene los parámetros para las 
%               restricciones 
  
function M=M_u(a,N,n_in,Nc) 
%% Se dimensionan las variables 
N_pa=sum(N); 
M=zeros(n_in,N_pa);      
M_du1=zeros(n_in,N_pa); 
  
%% Calcula los L(0) de cada entrada 
  




for k0=2:n_in;                  % Recorre cada entrada 
    [Al,L0]=lagLA(a(k0),N(k0)); 
    M_du1(k0,cc+1:cc+N(k0))=L0'; 
    cc=cc+N(k0); 
end 
M=M_du1;         
Ms=M_du1; 
  
%% Calcula los L(k) restantes de cada entrada 
  
for kk=2:Nc                 
    k0=1;                           % Cálculo para la 1ra 
entrada 
    [Al,L0]=lagLA(a(k0),N(k0)); 
    L=Al^(kk-1)*L0;              
    M_du1(1,1:N(1))=L'; 
    cc=N(1); 
    for k0=2:n_in;                  % Recorre las demás entradas 
        [Al,L0]=lagLA(a(k0),N(k0)); 
        L=Al^(kk-1)*L0; 
        M_du1(k0,cc+1:cc+N(k0))=L'; 
        cc=cc+N(k0); 
    end 
    Ms=Ms+M_du1;       % Se añaden los  términos restantes  
                       % de las sumatorias de L 
    M=[M;Ms];          % Se apilan los M parciales de cada 
inecuación a lo largo del horizonte de control. 
end 
Finalmente se presenta la función PCHild.m, encargada de hallar el eta 
óptimo que minimiza a (3.21), sujeta a las restricciones en la amplitud de 
la entrada. La función busca la solución global óptima sin restricciones y 
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luego verifica si todas las restricciones se cumplen. Si es así, el 
programa devuelve ߟ  sin restricciones; si no, el programa empieza a 
calcular la variable dual ߣ  y la compara con su valor pasado hasta 
conseguir la convergencia, finalmente retorna el valor óptimo de ߟ. La 
función es la siguiente: 
%% PCHild.m 
% Para resolver la optimización con restricciones usando el 
algoritmo de Hildreth. 
% *Ecuaciones: 
%           J = (1/2)*eta'*E*eta + eta'*F 
%           M*eta<=gam  
% *Entradas: 
%               E y F: Parámetros de J 
%               M: Matriz de parámetros para las restricciones 
%               gam: Vector de restricciones 
% *Salida: 






% Cuenta cuantas violaciones a la restricción existen 
for i=1:n1       
    if (M(i,:)*eta>gam(i)) kk=kk+1; 
    else 
    kk=kk+0; 
    end 
end 
% Si se viola alguna restricción se continúa con el cálculo 
if (kk==0) return; end 
  
%% Se inicializan las matrices para la programación cuadrática 
dual y luego se calculan los multiplicadores de Lagrange. 
  
H=M*(E\M');  
K=(M*(E\F)+gam);     
[n,m]=size(K); 
x_ini=zeros(n,m);    
lambda=x_ini; 
al=10; 
for km=1:40         % Número de iteraciones máxima para buscar 
solución 
  
    lambda_p=lambda; 
    for i=1:n 
        w= H(i,:)*lambda-H(i,i)*lambda(i,1); 
        w=w+K(i,1);      
        la=-w/H(i,i); 
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        lambda(i,1)=max(0,la); 
    end 
    al=(lambda-lambda_p)'*(lambda-lambda_p);  
    % Se busca lambda hasta que la diferencia este dentro de la 
tolerancia 
    if (al<10e-8); break; end 
end 
  
eta=-E\F - E\M'*lambda; 
A continuación se aplicará la estrategia de control descrita en la sección 
3.2. Se debe tener en cuenta que en las ecuaciones en espacio estado 
en (2.12) el sistema linealizado trabaja con variaciones de las variables 
respecto al punto de operación; por lo tanto, la base de la estrategia de 
control se representa en (3.36), donde se hizo un cambio de variable 
para hacer notar la diferencia entre las variables absolutas e 
incrementales. 
ࢊ࢞ሶ ൌ ܣ௣ࢊ࢞ ൅ ܤ௣ࢊ࢛ 
ࢊ࢟ ൌ ܥ௣ࢊ࢞ ൅ ܦ௣ࢊ࢛    (3.36) 
dónde: 
݀ݔ ൌ ݔ െ ݔ௢௣ 
݀ݑ ൌ ݑ െ ݑ௢௣ 
݀ݕ ൌ ݕ െ ݕ௢௣ 
El subíndice “op” indica el punto de operación en el que se linealizó. A 
saber: 
ݔ଴ ൌ ሾ22.5 2.5 621.17 0.6941ሿ் 
ݕ଴ ൌ ሾ320 2.5 0.0 9.3053ሿ் 
ݑ଴ ൌ ሾ0.32270 0.39503 0.37404 0ሿ் 
Como se comentó en la sección 2.3 se realizará una simplificación de la 
ecuación en espacio de estado del sistema linealizado (2.12). Dado que 
la entrada referente a la demanda ( ௗܹ ൌ ݑସ ) no se puede medir se 
elimina de las matrices de la ecuación de espacio estado. De la misma 
manera se elimina la salida ݕସ para aligerar cálculos. También se elimina 
ݑଶ, ݔଶ e ݕଶ debido a que este grupo de variables es independiente de las 
demás como se puede observar en (2.12), es decir están desacopladas 
y por lo tanto no es necesario hacer un cálculo de optimización 
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multivariable. La variable ݕଶ  será controlada usando un control de 
relación entre ݑଵ y ݑଶ (relación aire – combustible) como se suele hacer 
actualmente. Entonces el diseño del control predictivo trabajará en base 











ܥ௣ ൌ ቂ 14.21 0 00.3221 0.1434 11.15ቃ 
ܦ௣ ൌ ቂ0 00 0ቃ 
Recordando la ecuación (3.4) el sistema en espacio de estados 
extendido trabaja también con variables en diferencia por lo que 
considerando las variables incrementales de (3.36), se tiene: 
ݔ݁ሺ݇ ൅ 1ሻ ൌ ܣ ∗ ݔ݁ሺ݇ሻ ൅ ܤ ∗ Δdݑሺ݇ሻ 
݀ݕሺ݇ሻ ൌ ܥ ∗ ݔ݁ሺ݇ሻ    (3.37) 
dónde: 
Δ݀ݑሺ݇ሻ ൌ ݀ݑሺ݇ሻ െ ݀ݑሺ݇ െ 1ሻ 
ݔ݁ሺ݇ሻ ൌ ൤ Δ݀ݔሺ݇ሻ݀ݕሺ݇ሻ െ ݀ݎሺ݇ሻ൨ 
La variable ݀ݎሺ݇ሻ  es la variación en la referencia (set-point) y Δ݀ݔሺ݇ሻ ൌ
݀ݔሺ݇ሻ െ ݀ݔሺ݇ െ 1ሻ. Con estas  variables se implementa el sistema de control 




Fig. 3.1. Diagrama de bloques del controlador predictivo en Simulink 
El diagrama de bloques de la Fig. 3.1, que se encuentra encapsulado en el 
subsistema de la Fig. 3.2, consiste en alimentar el optimizador (Bloque 
función Matlab “fcn”) que contiene la función PCHild.m encargada de 
optimizar la función de costo sujeta a restricciones. Debido a que trabajamos 
en tiempo discreto se agrega un ZOH con el tiempo de muestreo que se 
empleó para discretizar el sistema en espacio de estados. La constante L_m 
es la función de Laguerre para el tiempo cero necesaria para hallar Δ݀ݑ 
según la ecuación (3.13). La constante “gamunos” es una matriz que da 
forma al vector ߛ, el vector “restric” contiene las restricciones, los bloques de 
memoria guardan el valor pasado de las variables que se muestran en el 
diagrama de bloques. 
 
Fig. 3.2. Subsistema Controlador Predictivo 
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El bloque función Matlab “fcn” contiene lo siguiente: 
function deltadu  = fcn(Xe,Omega,Psi,L_m,M,gamunos,dup,restric) 
%% Optimizador 
  
    % Restricciones 
    du1_min=restric(1);                   
    du1_max=restric(2);  
    du3_min=restric(3);                
    du3_max=restric(4);  
     
    gamma=[(du1_max-dup(1))*gamunos(:,1) +  (du3_max-
dup(2))*gamunos(:,2);... 
          (-du1_min+dup(1))*gamunos(:,1)+  (-
du3_min+dup(2))*gamunos(:,2)]; 
      
% Con restricciones 
     eta=PCHild(Omega,Psi*Xe,M,gamma);        
     deltadu=L_m*eta;                          
    % Sin restricciones 
%     etasr=-(Omega\Psi)*Xe;    % Sin restricciones 
%     deltadu=L_m*etasr;       % Sin restricciones 
     
end 
La razón de definir “gamma” de esa manera es debido a que las ecuaciones 
de espacio estado extendidas trabajan con variables incrementales; por lo 
tanto la variación máxima y mínima se debe actualizar en cada ciclo tal como 
se determina de las ecuaciones (3.25). 
Como se observa en la Fig. 3.2 una de las entradas del controlador predictivo 
es el vector de variables de estado del sistema; sin embargo, muchas veces 
en la industria por cuestiones técnicas o económicas no es posible medir 
todas o algunas variables de estado. Considerando que el generador de 
vapor no es una excepción a esta situación, se diseñará un observador  de 
estado para estimar las variables densidad del fluido (x3) y demanda de 
vapor (x4). Se escribió el siguiente script de Matlab para declarar las 
constantes, restricciones y para el diseño del observador: 
%% Condiciones iniciales 
u0 = [0.32270 0.39503 0.37404]';    % Punto de operación 
yeq=[320 2.5 0]'; 
x0 = [22.5 2.5001  621.17 0.6941]'; 





r1=320;     %Presión en el domo 
% r2=2.5;     %Nivel de oxigeno 
r3=0;       %Nivel de agua 
  
%% **************** CONTROL PREDICTIVO *************** 
%% Modelo para el control predictivo 
  
Apm=[-0.005513    0       -0.1587  
    -0.01217      0       -0.5668 
    0             0       -0.040 ];       %3x3 
Bpm=[0.2800        -0.01348    
    0              0.7317      
    0.02999         0          ];           %3x2 
Cpm=[14.21       0           0 
    0.3221       0.1434      11.15 ];    %2x3 
Dpm=[0           0            
    1.272       -0.2080    ];           %2x2 
  
[Apm,Bpm,Cpm,Dpm]=c2dm(Apm,Bpm,Cpm,Dpm,h,'zoh'); 
 Dpm=[0           0                
     0           0       ];           %2x2 
  
[m1, n1]   = size(Cpm);  %m1: # de salidas || n1: # de variables de 
estado 
[n1, n_in] = size(Bpm);  %n_in; # de entradas 
  










Q=C_e'*C_e;            % Peso de la parte relacionada a x    
Q(n1+1,n1+1)=3e5;       % Peso para la presión 
Q(n1+2,n1+2)=2e6;       % Peso para el nivel de agua 
 
R=1e9*eye(n_in,n_in);  % Peso de la parte relacionada a deltadu 
  
%% Generación de constantes para el control predictivo 
a=[0.96 0.98];          % Parámetro de escala para las ec. de 
Laguerre 
N=[10 10];          % Número de términos para las ec. de Laguerre 












    [Al,L0]=lagLA(a(jj),N(jj)); 
    In_s=N(jj-1)+In_s; 
    In_e=In_s+N(jj)-1; 
    L_m(jj,In_s:In_e)=L0';       
end 
  
%% Definición de las restricciones 
    u1_min=0;                   
    u1_max=1; 
    u3_min=0;               
    u3_max=1; 
  
    du1_min=-(u0(1)-u1_min); 
    du1_max=u1_max-u0(1); 
    du3_min=-(u0(3)-u3_min); 
    du3_max=u3_max-u0(3); 
 
restric=[du1_min du1_max du3_min du3_max]; 
% Se genera la matriz M que da la forma a M*deltaU<=gamma 
M0=Mu(a,N,n_in,Nc); 





    gamunos(cc,1)=1; 
    gamunos(cc+1,2)=1; 
    cc=cc+n_in; 
end 
                             
%% Diseño del observador 
Apo=[-0.005513      0       -0.1587  
    -0.01217        0       -0.5668 
    0               0       -0.040 ]; 
Bpo=[0.2800           -0.01348     
    0                0.7317       
    0.02999          0            ]; 
Cpo=[14.21          0           0 
    0.3221          0.1434      11.15 
    0.4133          0           19.27 ]; 
Dpo=[0               0            
    1.272            -0.2080      
    0               0             ]; 
[Apo,Bpo,Cpo,Dpo]=c2dm(Apo,Bpo,Cpo,Dpo,1,'zoh'); 





Qo=diag([q1 q3 q4]); % Pesos de la estimación de x 
R2=diag([1e1 50 50]); % Pesos de la estimación de y 
[X2,L2,G2] = dare(Apo',Cpo',Qo,R2);       
Lh = Apm*X2*Cpm'/(R2+Cpm*X2*Cpm');      % Ganancia del observador 
Nótese que se restringió el rango de operación de las variables de entrada 
en el rango de 0 a 1. El observador incorporado en el subsistema mostrado 
en la Fig. 3.3 se muestra en la Fig. 3.4: 
 
Fig. 3.3. Subsistema Observador 
 
Fig. 3.4. Diagrama de bloques del observador 
Como comprobación de la buena aproximación de la función de Laguerre 
respecto al enfoque tradicional se compararon los autovalores de la 
ganancia en lazo cerrado del sistema, sin considerar restricciones, que 
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arroja la función dlqr1 de Matlab y la ganancia que resulta de aplicar las 
funciones de Laguerre. La comparación se hizo ejecutando el siguiente 
script: 
K=L_m*(Omega\Psi);      % Ganancia del control predictivo 






Los resultados del script anterior se muestran en la Fig. 3.5 donde se observa 
que los puntos coinciden con los círculos lo que demuestra una buena 
aproximación. 
 
Fig. 3.5. Ubicación de autovalores para el regulador linear cuadrático (Círculos) y para 
el control predictivo (Asteriscos) 
 
                                                
1 La función dlqr de Matlab calcula la ganancia óptima al problema del regulador lineal 
cuadrático.   












Sobre el ajuste del controlador predictivo se mencionan los siguientes 
puntos: 
- Para el ajuste de los parámetros a y N del controlador predictivo se 
usaron la gráficas de la figura anterior (Ver Fig. 3.5).  
- El horizonte de predicción se determinó tomando en cuenta el tiempo 
de establecimiento de las salidas; por lo tanto el horizonte de 
predicción debe ser mayor o igual que el tiempo de establecimiento. 
- El horizonte de control se estableció teniendo en cuenta el 
desempeño del sistema, pues un horizonte de control muy largo exige 
demasiado a la computadora, volviendo al controlador inviable para 
su aplicación en tiempo real. Con un horizonte de control muy corto 
no se consiguió un buen seguimiento de la referencia, es decir se 
observó un error en estado estacionario. 
- Los pesos tanto para el optimizador como para el observador se 
ajustaron cercanos al valor de convergencia de las respuestas para 
cada caso. Además se tuvo en cuenta el compromiso entre el 
desempeño de control y el computacional. 
En la Fig. 3.6 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control del 







Fig. 3.6. Diagrama de bloques del sistema de control del generador de vapor  
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3.4. Resultados de simulación 
Para la simulación se hicieron las pruebas que se detallan en la Tabla 
3.1. El controlador predictivo para todas las simulaciones se sintonizó 
con los parámetros detallados en la Tabla 3.2. 
Tabla 3.1. Pruebas a realizar durante las simulaciones 
Descripción Variable Valor 
Cambios en la demanda 
de vapor sin observador 
y sin ruido (Fig. 3.7) 
t(s) 
ௗܹ 
[0   50     450  850    1250 1650] 
[0   0.01    0   -0.01    0.01   0    ] 
Cambios en la demanda 
de vapor con 




[0   50     450  850    1250 1650] 
[0   0.01    0   -0.01    0.01   0    ] 
Cambios en la presión 
de operación (Fig. 3.9) 
t(s) 
y1(s) 
[ 0     50   150  250  450  650  850 1250]
[320  340  360  320  370  420  220  320]
Cambios en el nivel del 
agua (Fig. 3.10) 
t(s) 
y3(in) 
[0   50   350   650  950   1250   1550] 
[0    1      2       0     -1        -2        0  ] 
Tabla 3.2. Parámetros del controlador predictivo 
Parámetro Valor 
Tiempo de simulación [s] 4000 
Tiempo de muestreo [s] 1 
Factor de escala para la serie de 
Laguerre 
[0.96, 0.98] 
Número de términos de la serie de 
Laguerre 
[10,  10] 
Horizonte de control 30 
Horizonte de predicción 500 
Peso relativo a la presión 3݁5 
Peso relativo al nivel de agua 2݁6 
Peso para el flujo de combustible 5݁11 




Se debe hacer hincapié que, tal como se ve en la Fig. 3.6, el porcentaje 
de exceso de oxígeno se controla mediante control de relación aire - 
combustible. Cuando se hace la comparación con el sistema actual 
basado en controladores PID se encuentra que para ambos sistemas, 
CPBM y PID, existe una buena respuesta y gran similitud en la 
respuesta del porcentaje de exceso de oxígeno. Esto es así debido a 
que el lazo exceso de oxígeno – flujo de aire no afecta a las otras 
variables. Por lo anterior en adelante solo se mostrará el análisis del 
control de la presión de vapor y del nivel de agua. 
La Fig. 3.7 y la Fig. 3.8 se presenta a continuación para observar las 
diferencias existentes cuando el sistema trabaja sin observador y sin 
ruido y con observador y ruido respectivamente. Por otro lado, se debe 
mencionar que la razón de ser del sistema de control es la de servir de 
regulador ante cambios en la demanda de vapor, por lo que la Fig. 3.8 es 
la más importante. Las pruebas restantes prueban la robustez del 
sistema ante cambios en los principales parámetros (presión de vapor y 
nivel de agua). 
La Fig. 3.7 muestra una buena respuesta ante cambios en la demanda 
de vapor logrando mantener al margen las 3 variables a controlar. La 
gráfica del tiempo de cálculo muestra tiempos de procesamiento 
adecuados muy por debajo del tiempo de muestreo de 1 segundo; lo que 
significa que el controlador se encuentra apto para  trabajar en tiempo 
real.  
Nótese los picos en el tiempo de procesamiento correspondientes al 
cálculo de la predicción de las variables cuando la variable de entrada 
flujo de agua se encuentra en sus valores máximo y mínimo. Esto 
demuestra que la rutina de la optimización con restricciones se 






Fig. 3.7. Resultados de la simulación para cambios en la demanda de vapor sin 
observador y sin ruido 









































































































En la Fig. 3.8 se presenta los resultados de simulación cuando existen 
cambios en la demanda de vapor y se consideran el observador y ruido. 
Como se ilustra la respuesta se deteriora y el causante principal de esto 
es el ruido, lo que quiere decir que el observador estima adecuadamente 
las variables de estado. El sistema controla adecuadamente a la planta 
para todo el rango de demanda de vapor. El hecho de estimar 2 de las 
variables con un observador y agregar ruido se nota al observar la 
gráfica de tiempo de cálculo de CPU, donde se ve que al momento de 
activarse la optimización con restricciones el tiempo resultante es 
ligeramente mayor que en el caso anterior pero manteniendo igualmente 
por debajo de 1 segundo por lo que el sistema puede funcionar en 
tiempo real. 
En la Fig. 3.9 se muestran las repuestas ante cambios en la presión de 
vapor encontrándose que el sistema alcanza el error de estado 
estacionario en 100 segundos para los cambios más cortos y en 200 
segundos para el cambio de -200psi. Debe notarse para este último 
cambio que el sistema sigue la referencia y no pasa de largo como la 
respuesta que entregaría un control no predictivo. El tiempo de 
procesamiento del CPU sigue siendo mucho menor que 1 segundo por 
lo que el sistema puede trabajar en tiempo real. Los picos en esta 
gráfica corresponden a la activación de la optimización con restricciones 
de las 2 variables de entrada. 
En la Fig. 3.10 se muestran las respuestas ante cambios en el nivel de 
agua. El control de esta variable fue el menos exigente encontrándose 
buen seguimiento de la referencia y tiempos de procesamiento que en la 






Fig. 3.8. Resultados de la simulación para cambios en la demanda de vapor con 
observador y con ruido 












































































































Fig. 3.9. Resultados para cambios en la presión con observador y ruido 










































































































Fig. 3.10. Resultado de cambios en el nivel de agua con observador y ruido 





































































































Se presenta como resumen los índices de desempeño del controlador en 
la Tabla 3.3. 
Tabla 3.3. Resumen de índices de desempeño 
Descripción Índice Valor 
Prueba 1: 
Cambios en la 
demanda de vapor 
sin observador y 












Cambios en la 
demanda de vapor 
con observador y 












Cambios en la 
presión de 












Cambios en el 













La Tabla 3.3 resume los principales índices de desempeño. Nótese el 
mayor error y tiempo de cálculo de CPU de la prueba 2 respecto a la 
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prueba 1 debido a la inclusión del observador y el ruido. El resto de 
pruebas demuestra un seguimiento adecuado de la referencia con 
presencia de sobreimpulsos bajos. Acerca de los indicadores de error 
(IAE y IAVU); se menciona que pruebas de esta planta con un sistema 
basado en controladores PID dan como resultado errores bastante 
mayores con incrementos que llegan hasta el 435% para el caso de nivel 
de agua en la prueba de cambio de presión y 391% en la presión para la 
prueba de cambio de nivel de agua. En cuanto a la demanda de vapor el 
incremento en el error en las 2 variables para el PID no baja de 249% 
por lo que el sistema diseñado representa una gran mejora respecto a 
un sistema basado en controladores PID. 
Sobre la eficiencia térmica se observa que la implementación del CPBM 
para un tiempo de simulación de 4000 segundos no afecta la eficiencia 
térmica de la planta si se compara con su eficiencia en el punto de 
operación. Se sabe que el método directo de cálculo de eficiencia que se 
sigue en este trabajo no es tan preciso; por lo que en un trabajo posterior 
sería necesario medir la eficiencia por el método indirecto la cual 
requiere un análisis de gases en la planta real; este análisis escapa al 
alcance de este trabajo. Debido a que la precisión del método directo es 
de േ8%  se puede concluir que la implementación del CPBM para este 
caso y en teoría no produce un cambio de eficiencia térmica superior a 
este valor.  
La revisión y comparación de los resultados obtenidos con otros trabajos 
basados en el mismo modelo matemático da cuenta que las respuestas 
son similares al control no lineal de Horalek & Imsland (2011), mejor que 
el PI robusto de Fu et al. (2004), mejor que el CPBM lineal que se 
registra en Espinosa et al. (2005) y mejor que el PI optimizado de 
Morales (2010). 
3.5. Conclusiones 
 El controlador predictivo CPBM diseñado produce señales de control 
con el conocimiento por adelantado de la respuesta de la planta, lo 
que permite optimizar las señales para un mejor seguimiento. 
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 El proceso más exigente en el sentido computacional dentro del 
algoritmo de control predictivo es la optimización de la señal cuando 
las restricciones están activas como se observa en las gráficas de 
tiempo de cálculo de CPU. 
 El control mediante CPBM de la planta no reporta cambios 
significativos en la eficiencia térmica para los cambios en la demanda 
de vapor, cambios de presión y cambios de nivel de agua. 
 Para cambios cercanos al punto de operación el controlador CPBM es 
capaz de seguir la referencia sin requerir abrir o cerrar completamente 
el flujo de cualquiera de las variables de entrada. 
 El controlador CPBM es capaz de trabajar como regulador para 
grandes cambios en la demanda de vapor manteniendo las variables 
reguladas en un margen de operación aceptable y con picos de 
procesamiento de CPU que no superan las 3 décimas de segundo. 
 La comparación de la planta controlada con otros trabajos basados en 
el mismo modelo matemático demuestran que la ley de control 





CAPITULO 4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA 
DEL CONTROLADOR CPBM DESARROLLADO 
 
4.1. Introducción 
En este capítulo se presenta una propuesta de implementación práctica 
del controlador CPBM desarrollado. Debido a que la mayoría de 
controladores que se usan en la industria son controladores del tipo PID 
es necesario hacer una comparación entre el desempeño de este 
controlador con el controlador predictivo. Esto se verá en detalle en la 
siguiente sección. Luego de demostrar las ventajas del controlador 
predictivo respecto al control PID se presentará la propuesta de 
implementación práctica. 
4.2. Resultados comparativos CPBM vs PID 
Con el fin de demostrar las ventajas del controlador predictivo CPBM 
diseñado se realizará una comparación cuantitativa de desempeño con 
un sistema basado en controladores PID, el controlador más difundido 
para control de procesos. El desempeño se medirá usando los índices 
IAE e IAVU. Además también se medirá la eficiencia energética de la 
planta funcionando con el sistema de control basado en controladores 
PID y con el controlador predictivo. 
Para diseñar el PID se hará un análisis de la planta desde el punto de 
vista mutivariable utilizando la técnica del RGA (Relative Gain Array) 
aplicado al sistema MIMO con 3 entradas y 3 salidas sin considerar la 
perturbación modelada ni el flujo de vapor. Recordando que los polos de 
un sistema multivariable en espacio estado se pueden determinar 
evaluando los autovalores de la matriz A (Skogestad & Postlethwaite 
2005); se determina que el sistema MIMO, materia de estudio, no posee 
polos en el semiplano positivo por lo que el sistema no es inestable en el 
punto de operación. Sin embargo se observa que el sistema, en su 
forma de función de transferencia, presenta elementos integrativos que 
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no hace posible el cálculo del RGA convencional desarrollado por Bristol 
(1966). Por lo anterior, se usó el método desarrollado por Hu et al. 
(2010) para hacer el análisis RGA cuando existen integradores en el 
sistema MIMO. El RGA resultante  (4.1) a partir de este método muestra 
que el emparejamiento recomendado para un sistema descentralizado 
sería el de combustible - presión, flujo de aire – exceso de oxígeno y 





൩  (4.1) 
Como se mostró en la sección 3.3 el lazo flujo de aire – exceso de 
oxígeno se encuentra desacoplado de las otras variables y esto también 
se puede apreciar en el análisis del RGA. Sin embargo, existe 
acoplamiento entre las otras variables por lo que se debe analizar si es 
posible realizar un desacople del sistema. Para esto último, se halló el 
número de condicionamiento de la matriz de ganancias en estado 
estable y se encontró que es superior a 50 por lo que el 
desacoplamiento es difícil y no se recomienda (Lim et al. 2006). Dados 
los resultados del análisis, el control del sistema generador de vapor se 
realizará de forma descentralizada, tal como se hace actualmente en la 
industria. Además de esto, tal como se comentó en el capítulo 1.3, el 
sistema de referencia basado en controladores PID incorpora, en su 
diseño, compensadores de perturbación feedforward que es lo que se 
usa actualmente en la industria para generadores de vapor de alta 
demanda. 
Para el diseño del controlador se implementó un sistema basado en 
controladores PID con restricciones, el cual se incluyó en un subsistema 
de Simulink como se ve en la Fig. 4.1. Los controladores PID fueron 
ajustados con los parámetros de la Tabla 4.1. Se observa también en la 
Fig. 4.1 los compensadores  feedforward FF1 y FF2, que aminoran el 
efecto de los cambios en la demanda de vapor en la presión de vapor y 
el nivel de agua respectivamente. 
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Fig. 4.1. Diagrama de bloques del sistema de control basado en PID y compensadores 
feedforward. 
Tabla 4.1. Parámetros de los PID’s 
Parámetros 
PID para la 
entrada flujo de 
combustible 
PID para la 
entrada flujo de 
agua 
ܭ௣ 0.01 0.236 
ܭூ 0.02 0.000245 
ܭ஽ 0 0 
Para un cambio en la demanda y en la presión de vapor se muestra la 
comparación de las respuestas de ambos controladores en la Fig. 4.2. De 
acuerdo a las gráficas se nota que el controlador predictivo regula 
mucho más rápido y con menos sobreimpulsos que el sistema basado 
en controladores PID. Además en el controlador predictivo se requiere 
pocas veces que la válvula de flujo de agua este completamente abierta 
o cerrada, lo que indica un mejor control a diferencia del PID que ante la 
imposibilidad de producir mayor o menor ingreso de agua genera que los 





Fig. 4.2. Comparación de respuestas entre PID y CPBM 
A continuación se muestra la Tabla 4.2 con los valores de los índices y de 
la eficiencia energética de la planta. En esta tabla se puede ver que los 
índices de error aumentan a más del doble. El tiempo de cálculo del 
CPU es lógicamente mayor en el CPBM, sin embargo solo en un 21%. 



















































































Sobre la eficiencia térmica, ambos controladores mantienen una 
eficiencia del 74%. Como se mencionó en el capítulo anterior el método 
directo no es tan preciso, por lo que para sacar una diferencia de 
eficiencia térmica en ambos controladores se requiere otro estudio, 
mediante análisis de gases en la planta real. Además el modelo 
matemático es limitado en el sentido de que no se puede medir la 
calidad del vapor entregado. 
Se estima, sin embargo, que la eficiencia térmica del CPBM es mayor 
por las grandes variaciones que tiene la presión y el nivel de agua 
durante el control con un sistema basado en controladores PID. La 
presión es reflejo de cambios en la temperatura de saturación, lo que 
produce vapor de mala calidad, es decir menos vapor útil. Cambios 
grandes en el nivel de agua pueden ocasionar que llegue agua a la línea 
de vapor lo que reduce la calidad del vapor saliente para el caso de un 
nivel alto de agua y por otro lado un nivel bajo daña la estructura del 
generador de vapor, además que puede ocasionar que el equipo sufra 
una parada de emergencia reduciendo la disponibilidad del generador de 
vapor. Las respuestas que originan grandes variaciones de la demanda 
aumentan la incorporación de agua líquida en el vapor lo que ocasiona 
menos vapor útil y daño a los componentes del generador de vapor 
(Hahn 1998). Ante esto y dadas las respuestas obtenidas es seguro 
afirmar que el CPBM produce un vapor de mejor calidad que el sistema 
basado en controladores PID y por lo tanto aprovecha mejor la energía. 
Tabla 4.2. Resumen de los resultados de índices de eficiencia 
 CPBM PID 
IAE Presión 1.0158e+3 6.2448e+3 
IAE Nivel 2.1758e+3 4.4414e+3 
IAVU Total 943.52 1.2066e+3 
Tiempo de cálculo CPU 195.56 161.92 
Eficiencia térmica 74% 74% 
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4.3. Propuesta de implementación práctica del controlador desarrollado 
En la implementación del controlador consideramos un observador para 
medir las variables de estado: densidad del fluido ሺݔଷሻ y demanda de 
vapor ሺݔସሻ ; por lo que los instrumentos necesarios para la 
implementación serán los siguientes: 
- Manómetro para la medición de la presión de vapor en el domo 
superior en PSI ሺݕଵ). La variable de estado ݔଵ tiene la misma 
magnitud que la salida solo que en otras unidades (݂݇݃/ܿ݉ଶ). 
- Medidor de nivel de agua en pulgadas para ݕଷ 
- Medidor de flujo de vapor en Kg/s 
- Actuadores eléctricos para las válvulas de flujo de combustible, aire y 
agua. 
La selección de instrumentos se realizó en base a las tablas de selección 
de instrumentos publicadas en el volumen 1 de Intrument Engineers’ 
Handbook (Lipták 2003) y en la revisión de catálogos y publicaciones de 
fabricantes (ABB 2013, Endress+Hauser 2013, Siemens AG 2013 y 
Spirax-Sarco 2007). Para la presión de vapor en el domo superior se 
propone un medidor de presión con una precisión de al menos 99.5%. 
Teniendo en cuenta los costos, temperatura y el rango de operación se 
propone un medidor de presión electrónico del tipo piezoeléctrico (ver Fig. 
4.3) o un medidor de presión electrónico del tipo galga extensiométrica 
que es más preciso pero con un costo algo mayor. El medidor de presión 
del tipo tubo de Bourdon a pesar de ser más barato y estar en el rango 
de operación no ofrece la precisión deseada. 
 
Fig. 4.3. Medidor de presión electrónico. Presión máxima: 435 psia. (Siemens, AG) 
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De acuerdo a la  temperatura y presión de trabajo se propone un 
medidor de nivel del tipo capacitivo para medición continua (Fig. 4.4) o 
como alternativa un medidor de nivel de tipo presión diferencial (Fig. 4.5); 
el cual tiene precisión aceptable siempre y cuando no se produzcan 
cambios bruscos de densidad en el agua. Por lo general este suele ser 
el instrumento más popular para su uso en generadores de vapor 
aunque lo más recomendable sería escoger el medidor de nivel 
capacitivo por no verse afectado a los cambios de densidad. 
 
Fig. 4.4. Medidor de nivel capacitivo. (Spirax-Sarco, plc) 
 
Fig. 4.5. Medidor de presión diferencial (Siemens, AG) 
Con el fin de medir la eficiencia térmica del proceso y de estimar 
correctamente una de las variables de estado se propone la elección de 
un medidor de flujo de vapor. Para aplicaciones donde se mide vapor los 
instrumentos más recomendables y que se proponen para ese trabajo 
son del tipo orificio (Fig. 4.6) o del tipo vortex (Fig. 4.7). Se debe notar que 
los medidores de presión de tipo orificio son más caros debido a que 
requieren de un medidor de presión de tipo diferencial, sin embargo 
suelen ser más resistentes para este tipo de aplicación. 
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Fig. 4.6. Orificio para la medición del flujo por presión diferencial (Siemens, AG) 
 
 
Fig. 4.7. Medidor de flujo de tipo vórtice. (Endress+Hauser, AG) 
Adicionalmente, se puede colocar un medidor de oxígeno para 
monitorear el exceso de oxígeno y ajustar el control de relación aire – 
combustible. Debido a la alta temperatura de gases de escape se debe 
usar y se propone un medidor de oxígeno del tipo celda de zirconio (ver 
Fig. 4.8). Para este medidor existen dos tipos: tipo modo voltaje y tipo 
modo corriente. El primero puede trabajar a temperaturas que llegan a 
los 800°C mientras que el último puede trabajar hasta los 1582°C por lo 
que para este caso lo más recomendable sería escoger el primero. 
 
Fig. 4.8. Medidor de oxígeno tipo celda de zirconio. (Yokogawa, Corp.) 
El esquema de control con los instrumentos se muestra en la Fig. 4.9 
siguiendo la norma ANSI/ISA 5.1.  
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Fig. 4.9. Diagrama de la instrumentación utilizada en el generador de vapor 
Para implementar el controlador existen varias soluciones; si bien varias 
marcas de PLC pueden ejecutar algoritmos de control avanzado, la 
capacidad computacional de estos aparatos es limitada (Kvasnica et al. 
2010).  
Una solución para implementar algoritmos de control exigentes es 
programando un FPGA (Field programable gate array). Hartley et al. 
(2013) realizaron un resumen del estado del arte de aplicaciones de 
CPBM basados en FPGA, encontrando varios casos exitosos de 
implementación práctica; sin embargo debe observarse que esta 
tecnología es más cara. 
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Otra solución consiste en la implementación del controlador CPBM en un 
microcontrolador o en un procesador digital de señales (DSP por sus 
siglas en ingles). Debido a que el controlador realiza una gran cantidad 
de cálculos en forma repetitiva y esta debe entregarse en tiempo real, 
una elección rápida sería implementar el controlador en un DSP; sin 
embargo la programación es más difícil y no tiene algunas 
características que brinda un microcontrolador. Un hibrido entre ambas 
tecnologías es lo que se llama digital signal controller (DSC). Este 
controlador, que se cataloga como DSP, incluye las bondades de un 
DSP estándar y además es barato, más fácil de programar, de mantener 
y da flexibilidad para gestionar periféricos. 
Matlab provee una solución para facilitar la programación de un DSP 
mediante la herramienta Simulink Coder. Esta herramienta genera el 
código fuente en lenguaje C o C++ a partir de un diagrama de bloques 
de Simulink. Del diagrama de bloques mostrado en la Fig. 3.6 aislamos el 
controlador predictivo con el observador en un subsistema como se ve 
en la Fig. 4.10, de tal manera que se pueda generar el código de ambos 
sistemas para el DSP. Además, dentro de este subsistema se resta el 
punto de operación a las entradas para hallar las variables incrementales 
que ingresan al controlador predictivo y de la misma manera se suma a 
las salidas incrementales para generar finalmente las entradas absolutas 
para los actuadores. Debido a que Simulink Coder no resuelve bucles 
algebraicos, se le agrego un retardo de un paso a la entrada del 
observador. 
Previo a la  generación de código se definen los siguientes parámetros 
en la ventana “configuration parameters” (Ver Fig. 4.11) 
- Se fija la solución del sistema como de paso fijo con un periodo de 
muestreo equivalente al periodo de muestreo fundamental. El tiempo 
de parada se define como infinito. 
- En la implementación de hardware se escoge a Microchip como 
proveedor y dsPIC como tipo de dispositivo. 
- En generación de código se escoge como archivo objetivo ert.tlc para 
que Simulink optimice el código para su uso en un sistema embebido. 
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Fig. 4.10. Interior del subsistema que contiene el controlador predictivo y el 
observador 
 
Fig. 4.11. Ventana “Configuration parameters” donde se definen los parámetros para 
la generación del código. 
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Para la generación del código se hace click derecho en el subsistema y 
en “C/C++ code” se escoge “Build this subsystem”. Simulink mostrará la 
pantalla de la Fig. 4.12 donde se hace la evaluación de los objetivos de la 
generación del código. 
 
Fig. 4.12. Ventana con el checklist de los objetivos para la generación del código 
Luego de esto saldrá la pantalla de la Fig. 4.13 donde se escoge como 
variable de ajuste la variable “restric”, la cual guarda los valores de las 
restricciones. 
Finalmente, se genera el código en lenguaje C en la carpeta de trabajo, 
el cual deberá ser grabado en el DSP. Este código contiene la función 
rt_OneStep, que es la función que calcula un paso en el tiempo (Es 
decir, el cálculo que se realiza cada periodo de muestreo). Se agregan 
los interruptores necesarios al código para recibir señales de los 
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sensores y enviar señales a los actuadores, incluido la del control de 
relación; además también se puede agregar el código necesario para 
sintonizar y supervisar las variables del sistema a través de un sistema 
supervisorio como LabVIEW® (ver Fig. 4.14). En este tipo de industrias 
también es conveniente el uso de sistemas SCADA como SIEMENS  
SIMATIC WinCC o Wonderware InTouch, sin embargo estos sistemas 
son más caros.  
 
 
Fig. 4.13. Ventana de selección de las variables sintonizables 
Antes de realizar las pruebas en el sistema real se puede hacer las 
pruebas del controlador mediante una simulación HIL (Hardware in the 
loop), usando una  computadora dedicada que simula la planta mediante 
la tecnología xPC Target o la misma computadora de desarrollo 
mediante la tecnología Real Time Windows Target. Para ambos métodos 
se requiere un módulo de entrada/salida para la comunicación con el 




Fig. 4.14. Sistema propuesto para el control y supervisión del generador de vapor 
 
Fig. 4.15. Esquema de conexión del sistema de pruebas para el controlador 
Luego de hacer las pruebas y depurar el sistema se realizan las pruebas 
en la planta real. Finalmente la implementación del sistema de control en 
la planta real queda representada en el esquema de la Fig. 4.16. 
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Fig. 4.16. Implementación final del sistema de control predictivo 
4.4. Conclusiones 
 El controlador CPBM genera una mejor respuesta que el sistema 
basado en controladores PID desde el punto de vista de desempeño 
de control. Esto es, se presenta menores sobreimpulsos y tiempos de 
establecimiento que el PID.  Para grandes cambios en la demanda el 
CPBM responde rápidamente y prácticamente sin oscilación. Los 
índices de error respecto al control PID permitieron una disminución 
del error de 83% para la presión y 51% para el nivel de agua. 
 Desde el punto de vista de eficiencia térmica no se encontró 
diferencias significativas debido a las limitaciones del modelo 
matemático y a la precisión del método de cálculo de eficiencia 
térmica. Sin embargo se concluye que el PID es menos eficiente 
debido a los cambios en la presión y nivel de agua que ocasionan 
disminución de la calidad del vapor lo cual tiene un gran impacto en la 
eficiencia térmica. 
 Existen numerosos casos de implementación práctica del CPBM bajo 
la tecnología del FPGA, sin embargo en este trabajo se propuso usar 
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un DSP hibrido debido a que es más barato, más sencillo y resulta 
adecuado dado que el tiempo de muestreo es relativamente alto. 
 Se propuso la instrumentación de acuerdo a lo recomendado en 
tecnología de generadores de vapor y se sugirió realizar una fase de 
pruebas usando el controlador físico y una PC que simula la planta. 
 Se utilizó la herramienta Simulink Coder para traducir fácilmente el 
controlador desarrollado al lenguaje C, el cual es usado por la 
mayoría de fabricantes de microcontroladores. 
 Se presentó el esquema final del sistema de control y el diagrama de 




 Se estudió el comportamiento de los generadores de vapor 
identificando sus principales variables y describiendo apropiadamente 
el modelo matemático que emula su comportamiento dinámico. Se 
determinó que las variables más importantes a controlar son la 
presión de vapor en el domo superior, el porcentaje de exceso de 
oxígeno y el nivel de agua. 
 Se estudió y describió el algoritmo de control que se va a utilizar, el 
cual realiza aproximaciones de la señal de entrada con el uso de 
redes de Laguerre, de tal manera que se realizan parte de los 
cálculos de manera offline con lo que se reduce el tiempo de 
procesamiento online. Además el algoritmo del CPBM permite 
manejar restricciones y las resuelve usando el algoritmo de Hildreth 
para la resolución del problema de programación cuadrática. 
 Se aplicó el algoritmo de control estudiado en el diseño de un 
controlador CPBM realizando la implementación en Matlab/Simulink. 
El controlador fue diseñado para controlar el generador de vapor 
logrando un sistema de control con respuestas que llegan al estado 
estable de manera rápida, con sobreimpulsos mínimos y en tiempo 
real como se demostró con la Fig. 4.2 y con la Tabla 4.2. 
 Se realizaron una serie de pruebas para determinar la robustez y 
desempeño de control del controlador y se compararon con la 
respuesta que otorga el control mediante un sistema basado en 
controladores PID encontrándose que el CPBM genera mucho menos 
error y mejores tiempos de establecimiento que el PID. Se evaluó el 
impacto de estos resultados en la eficiencia térmica de la planta 
concluyéndose que el PID pierde eficiencia respecto al MPC debido al 
efecto de la variación de presión y nivel de agua en la calidad del 
vapor.  
 Se propuso la implementación del MPC en un DSP hibrido con código 
generado por la herramienta Simulink Coder a partir del diseño en 
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diagrama de bloques de Simulink. Se sugirió la adquisición de los 
instrumentos idóneos para el generador de vapor y se propuso 
realizar las pruebas pre-operativas del controlador físico mediante 
conexión con una PC con Real-Time Windows Target.  
 El controlador avanzado con la estrategia de control predictivo 
multivariable con restricciones resultó ser viable y eficiente para su 
implementación en el generador de vapor. Este controlador permitirá 
ahorrar combustible, mejorar la vida útil de los actuadores y trabajar 
en puntos de operación más productivos y de manera segura 







 Implementar el controlador predictivo diseñado en un generador de 
vapor real y hacer el análisis de eficiencia utilizando el método 
indirecto de cálculo descrito en esta tesis. De esta manera podrá 
cuantificarse con exactitud la mejora de eficiencia energética y 
traducir este resultado en un ahorro económico. 
 Hacer el estudio comparativo para cuantificar la mejora en el tiempo 
de cómputo respecto a otras estrategias de control predictivo. 
 Extender la funcionalidad del controlador predictivo para hacerlo 
capaz de adaptarse a cambios en los parámetros del modelo 
empleado en el controlador. 
 Ejecutar el diseño del controlador utilizando métodos de reducción del 
número de condicionamiento y de reformulación de la ecuación de 
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